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Resum
En aquest projecte es presenta el disseny, la implementacio´ i la validacio´ d’una plataforma
experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la te`cnica PHIL (Power Hardware
in the Loop).
Una simulacio´ PHIL consisteix en modelar i simular un sistema ele`ctric en temps real mitjanc¸ant
programari espec´ıfic i afegir-hi en un dels seus nodes un element real on els resultats de la
simulacio´ hi seran emulats. Al mateix temps, el comportament mesurat en aquest component
sera` incorporat a la segu¨ent iteracio´ de la simulacio´, tancant el llac¸. La principal aplicacio´
d’aquest tipus d’estudi e´s saber com afecten les possibles continge`ncies que es poden produir en
una xarxa ele`ctrica sobre un component del qual no es disposa d’un model matema`tic conegut
i, al mateix temps, veure l’efecte que aquest element tindra` sobre la resta del sistema.
Per tal de poder implementar aquesta plataforma s’ha de simular un sistema ele`ctric en temps
real per obtenir i enviar les condicions que s’hauran d’aplicar sobre el component real. En
aquest projecte s’ha utilitzat el Power Systems Simulation for Engineering (PSSrE) per a la
simulacio´ i el protocol TCP/IP sobre ethernet per enviar les dades. Al mateix temps, s’han
d’utilitzar convertidors d’electro`nica de pote`ncia que, amb un control dissenyat adequadament,
seran capac¸os de sintetitzar la tensio´ rebuda de la simulacio´. En aquest cas s’ha utilitzat un
equip de dos convertidors VSC (Voltage Source Converter) de 10 kVA de pote`ncia nominal en
configuracio´ back-to-back.
En aquest projecte, a me´s a me´s de fer-se un estudi previ de les simulacions PHIL i dels seus
principals components, s’han estudiat els convertidors de pote`ncia que cal emprar aix´ı com el
disseny del seu control mitjanc¸ant simulacions amb el programari Matlab Simulinkr. Finalment,
s’ha implementat una plataforma experimental on s’han comprovat els resultats obtinguts a
partir de l’estudi previ i s’han executat simulacions PHIL per comprovar-ne el seu correcte
funcionament i el seu potencial per a futurs estudis.
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Glossari
S´ımbols
Cd condensador del filtre LC
EDC tensio´ del bus DC
fHUT frequ¨e`ncia consignada al HUT
Gcl,i funcio´ de transfere`ncia en llac¸ tancat del llac¸ de corrent del convertidor HUT
GDC funcio´ de transfere`ncia de la planta del bus DC
Gia funcio´ de transfere`ncia de la interconnexio´ de pote`ncia
GLC funcio´ de transfere`ncia del filtre LC
GL funcio´ de transfere`ncia del filtre L
GPI funcio´ de transfere`ncia d’un controlador PI
GPR funcio´ de transfere`ncia d’un controlador PR
i1 corrent pel HUT vist des de la simulacio´
i2 corrent pel HUT
iα corrent associada a l’eix α
iβ corrent associada a l’eix β
IDC corrent pel bus DC
id corrent associada a l’eix d
if corrent per la Lf
iq corrent associada a l’eix q
Kcl,h controlador del llac¸ de corrent del convertidor HUT
Kcl controlador del llac¸ de corrent del convertidor xarxa
Kdc funcio´ de transfere`ncia del controlador del regulador de tensio´
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ki guany integral del controlador PI
Kpll controlador PI de la PLL
kp guany proporcional del controlador PI
Kvl,h controlador del llac¸ de tensio´ del convertidor HUT
Lf inducta`ncia de la bobina del filtre L
PAC pote`ncia activa consumida a la banda AC del convertidor
PDC pote`ncia activa entregada a la banda DC del convertidor
Rf resiste`ncia associada a la inducta`ncia del filtre L
T (θ) transformada de Park
T (θ)−1 antitransformada de Park
Tαβ0 transformada de Clarke
T−1αβ0 antitransformada de Clarke
v1 tensio´ en borns del HUT vist des de la simulacio´
v2 tensio´ en borns del HUT
vα tensio´ associada a l’eix α
vβ tensio´ associada a l’eix β
vc tensio´ en el Cd
vd tensio´ associada a l’eix d
VHUT tensio´ en p.u consignada al HUT
vl tensio´ sintetitzada pel convertidor
vq tensio´ associada a l’eix q
vz tensio´ a la xarxa d’alterna
Zab impeda`ncia auxiliar utilitzada en les metodologies PCD i DIM
Za impeda`ncia equivalent del VSS
Zb impeda`ncia equivalent del HUT
Zlk impeda`ncia auxiliar utilitzada en la metodologia TLM
S´ımbols grecs
δi temps entre dues iteracions de la simulacio´ PHIL
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δs pas d’integracio´ dels models de la simulacio´ en PSS
rE
θˆe angle estimat de la tensio´ de la xarxa
ω0 velocitat angular de ressona`ncia del controlador PR
ω50 velocitat angular nominal de la xarxa
ωe velocitat angular de la xarxa
τ constant de temps del llac¸ de corrent
θe angle de la tensio´ de la xarxa
ε error come`s en una iteracio´ PHIL
ξ factor d’amortiment
Acro`nims
AC Alternating Current
ADC Analog-to-Digital Converter
API Application Programming Interface
CAN Controler Area Network
CHIL Control Hardwrae in the Loop
CITCEA Centre d’Innovacio´ Tecnolo`gica en Convertidors Esta`tics i Accionaments
CSC Current Source Converter
DAC Digital-to-Analog Converter
DC Direct Current
DER Distributed Energy Resources
DIM Damping Impedance Method
DSO Distribution System Operator
DSP Digital Signal Processing
EMTP Electromagnetic Transient Program
FACTS Flexible AC Transmission Systems
FOH First Order Holder
HIL Hardwrae in the Loop
HUT Hardware Under Test
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IA Interface Algorithm
IGBT Insulated-gate bipolar transistor
IP Internet Protocol
ITM Ideal Transformer Model
PCD Partial Circuit Duplication
PHIL Power Hardwrae in the Loop
PI Proporcional-Integral
PLL Phase Locked Loop
PR Proporcional-Ressonant
PSSrE Power Systems Simulation for Engineering
PWM Pulse Width Modulation
RAEE Reciclatge d’Aparells Ele`ctrics i Electrote`cnics
RMS Root Mean Square
RoHS Restriction of Hazardous Substances
RTS Real Time Simulator
SFR Synchronous Reference Frame
SPI Serial Peripheral Interface
SPWM Sinusoidal Pulse Width Modulation
SVPWM Space Vector Pulse Width Modulation
TCP Transmission Control Protocol
TFA Time-variant First-Order Approximation
TLM Transmission Line Model
TSO Transmission System Operator
UDP User Datagram Protocol
VSC Voltage Source Converter
VSS Virtual Simulated System
ZOH Zero Order Holder
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Prefaci
Degut a la situacio´ del sistema energe`tic actual on el model d’una xarxa ele`ctrica centralitzada
basada en generacio´ convencional comenc¸a a ser insostenible, ha sorgit la necessitat d’un canvi.
Aquest canvi comporta una adaptacio´ de la xarxa existent i la implantacio´ de generacio´ distri-
bu¨ıda fent u´s d’energies renovables. Ara be´, el fet de que la xarxa de distribucio´ actual no estigui
preparada per aquest canvi i la introduccio´ de nous elements al sistema, tambe´ pot suposar certs
inconvenients.
Per aquest motiu creix la necessitat de disposar d’eines me´s eficients per a analitzar la resposta
del sistema en front de possibles continge`ncies, que permetin tenir un coneixement me´s profund
del seu comportament al afegir-hi nous elements, sense haver d’esperar a fer les proves a la
xarxa real. En aquest context, existeix la te`cnica HIL (Hardware in the Loop) i en concret la
seva variant PHIL (Power Hardware in the Loop), que permet desenvolupar estudis sobre xarxes
ele`ctriques combinant te`cniques de simulacio´ amb proves sobre elements reals.
Per a utilitzar aquesta metodologia, e´s necessa`ria una plataforma composta per elements de
simulacio´ en temps real, sistemes de comunicacio´ ra`pids i un dispositiu que sigui capac¸ de
generar les condicions de la xarxa de manera controlada.
Aix´ı doncs, pot ser de gran intere`s tenir una plataforma que sigui capac¸ d’efectuar aquestes simu-
lacions. Per aquest motiu, el CITCEA-UPC (Centre d’Innovacio´ Tecnolo`gica en Convertidors
Esta`tics i Accionaments, Universitat Polite`cnica de Catalunya), com a centre de recerca expert
en el camp de l’electro`nica de pote`ncia i en l’estudi de xarxes i sistemes ele`ctrics es planteja,
amb la motivacio´ anterior, la idea de dissenyar un primer prototipus d’una plataforma que sigui
capac¸ de desenvolupar aquestes te`cniques de simulacio´.
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Introduccio´
El canvi que esta` experimentant la xarxa ele`ctrica amb l’increment dels recursos distribu¨ıts i
l’aparicio´ de les microxarxes pot causar un impacte en l’estabilitat i la fiabilitat del sistema [1].
Aquest fet, sumat a la naturalesa renovable de la majoria d’aquests nous recursos [2], comporta
que els operadors de les xarxes siguin me´s estrictes i demanin condicions me´s dures als nous
elements que s’hi volen connectar [3, 4]. Una de les metodologies per a poder comprovar els
comportament d’aquests nous elements i la seva interaccio´ amb el sistema abans de ser instal·lats
so´n les simulacions HIL que han estat a`mpliament utilitzades en el disseny de sistemes de control
i que en la seva variant PHIL, que combina me`todes de simulacio´ amb proves sobre components
reals, es mostra com una de les te`cniques amb me´s futur per a dur a terme aquests estudis [5,6].
Un dels elements clau dins de les simulacions PHIL e´s l’algoritme d’interf´ıcie (Interface Algorithm
o IA) [6] que determina com interacciona la simulacio´ amb l’element real. Hi ha diferents variats
d’aquest algoritme que es poden trobar explicades a [6–10] i se’n pot veure una comparacio´ a [11]
on s’avalua l’estabilitat de cadascun d’ells. Tambe´ existeix un ampli recull a la literatura del
disseny de plataformes per a fer simulacions PHIL per al desenvolupament d’estudis de generacio´
distribu¨ıda o microxarxes [1, 12–14].
Tot i que hi ha casos en que s’han desenvolupat plataformes pro`pies de baix cost, com per exemple
a [15], la majoria estan constru¨ıdes a partir de maquinari especial per a aquest tipus de simula-
cions encarint-ne el cost final [4]. Aquestes utilitzen programari espec´ıfic i per tant requereixen
abans modelar el sistema amb aquestes eines. D’altra banda, en aquest projecte es proposa
la implementacio´ d’una plataforma experimental que utilitzi el PSSrE per a desenvolupar la
simulacio´ en temps real, donat que e´s un programa a`mpliament utilitzat en la indu´stria [16–18]
i, per tant, moltes parts de la xarxa ja es troben modelades amb aquest programari.
En el Cap´ıtol 1 s’introdueixen les simulacions PHIL aix´ı com els seus elements principals. En el
Cap´ıtol 2 es presenta la simulacio´ en temps real implementada. A continuacio´, en el Cap´ıtol 3 es
fa un estudi comparatiu dels diferents IAs existents. Seguidament en el Cap´ıtol 4 s’estudien els
convertidors a utilitzar, i en el Cap´ıtol 5 els sistemes de control que actuaran sobre aquests. El
Cap´ıtol 6 presenta la plataforma experimental utilitzada. Finalment en el Cap´ıtol 7, es mostren
els resultats obtinguts en les proves experimentals dutes a terme.
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Cap´ıtol 1
Simulacions Power Hardware in the
Loop
1.1 Introduccio´
Quan es vol introduir un nou element en un sistema o es desitja efectuar canvis sobre aquest,
cal fer un estudi previ sobre les consequ¨e`ncies que aquestes accions tindran en la fiabilitat i
estabilitat d’aquest sistema. Per a realitzar aquest ana`lisis les dues opcions principals so´n [4]:
• Dur a terme les proves sobre el sistema real.
Tot i que des del punt de vista de la fiabilitat i exactitud dels resultats sempre sera` la millor
opcio´, aquesta possibilitat presenta certs inconvenients. L’elevat preu econo`mic, l’alt risc
que comporta i la dificultat operativa de dur a terme les proves fan que aquesta opcio´ no
sempre sigui viable.
• Realitzar una simulacio´ del sistema mitjanc¸ant programari espec´ıfic.
Aquesta segona possibilitat ofereix grans avantatges en termes de flexibilitat, ja que permet
fer un gran nombre de proves modificant diferents para`metres del sistema sense que aixo`
suposi grans dificultats te`cniques ni costos econo`mics. D’altra banda, la fiabilitat dels
resultats dependra` en gran mesura del coneixements de tots els components del sistema i
de la precisio´ dels models utilitzats.
Un punt mig entre aquestes dues solucions e´s el que es coneix com a Hardware in the Loop (HIL),
que busca aconseguir els avantatges de les dues opcions. Aquesta te`cnica es basa en incorporar
un element real dins de la simulacio´ d’un sistema me´s gran.
1.2 Components d’una simulacio´ HIL
En una simulacio´ HIL es poden diferenciar els segu¨ents components [11]:
• Sistema virtual simulat (Virtual Simulated System o VSS). E´s el sistema gran del qual ja es
te´ un coneixement exhaustiu i del que es disposa d’un model validat per a fer simulacions.
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• Component a provar (Hardware Under Test o HUT). E´s el nou component que es vol
introduir en el sistema i del qual no es disposa d’un model fiable que reprodueixi les
dina`miques del seu comportament. E´s un element real.
• Interf´ıcie de interconnexio´. E´s la part encarregada d’assegurar que els dos components
anteriors es comporten com un de sol fent que les condicions a la frontera del HUT i
el VSS encaixin (Figura 1.1). D’aquesta manera s’aconsegueix garantir una reproduccio´
fiable del comportament del conjunt complet.
Figura 1.1: Components principals d’una simulacio´ HIL
1.3 Difere`ncies entre el Power Hardware in the Loop i el Con-
trol Hardware in the Loop
Dins de les simulacions HIL, es poden diferenciar dues modalitats en funcio´ del tipus de dades
que s’han d’intercanviar entre el VSS i el HUT, i per tant, de les caracter´ıstiques de la interf´ıcie
d’interconnexio´ [4], tal i com es pot veure representat a la Figura 1.2:
• Control Hardware in the Loop (CHIL). Aquesta primera modalitat, que e´s la me´s usual,
e´s la que es troba quan els senyals intercanviats entre el sistema simulat i l’element real
introdu¨ıt estan a un nivell baix de tensio´. En aquest cas, les dades enviades solen ser senyals
de control i n’hi ha prou amb ADCs i DACs comercials per a completar el muntatge.
• Power Hardware in the Loop (PHIL). En el cas en el que la dades a intercanviar entre el
VSS i el HUT siguin senyals de pote`ncia, com per exemple voltatges, corrents o pote`ncies de
sistemes ele`ctrics, e´s necessa`ria una etapa addicional anomenada interconnexio´ de pote`ncia.
En aquest cas tambe´ hi ha present l’algoritme d’interf´ıcie (Interface Algorithm o IA) que
decideix quines dades s’intercanvien el VSS i el HUT.
1.4 Aplicacions de les simulacions PHIL
Davant l’actual situacio´ energe`tica, on els sistemes de generacio´ basats en combustibles fo`ssils es
mostren insostenibles tant des del punt de vista econo`mic com ambiental, la generacio´ d’energia
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Figura 1.2: Difere`ncies entre un sistema CHIL i un sistema PHIL
fent u´s de recursos renovables esta` prenent forc¸a com a alternativa. Per aconseguir aquest
objectiu s’esta` passant d’un model de xarxa centralitzat on la generacio´ i els consums estan a
llargues dista`ncies, cap a un sistema on es van introduint recursos d’energia distribu¨ıts (DERs),
escurc¸ant les dista`ncies de transport i reduint les pe`rdues relacionades. A me´s a me´s, per tal
de millorar la qualitat del subministrament i la seva seguretat, la xarxa ele`ctrica esta` cada cop
me´s automatitzada amb la incorporacio´ de sensors i actuadors, amb el que es coneix com smart
grids.
Per tal de saber com es comporten els nous elements que es volen introduir davant de diferents
continge`ncies que es puguin presentar a la xarxa es poden utilitzar emuladors de xarxa que so´n
capac¸os de reproduir aquestes condicions en borns del component. D’altra banda, davant la
complexitat d’aquesta nova xarxa, tambe´ cal cone`ixer l’efecte que tindra` aquest nou element en
el sistema global, i per tant, cal tancar el llac¸. En aquest context, dues possibles aplicacions de les
simulacions PHIL es troben en l’estudi de la generacio´ distribu¨ıda [1,12] i les microxarxes [13,14].
1.4.1 Estudis d’integracio´ de generacio´ distribu¨ıda
La introduccio´ de generacio´ d’energia a la xarxa de distribucio´ pot suposar que els fluxos de
pote`ncia activa siguin bidireccionals, variant el sentit en funcio´ de la hora del dia, i afectant
al perfil de les caigudes de tensio´ al llarg de la l´ınia. Aquest fet afectara` al dimensionament i
operacio´ de les proteccions i altres elements del sistema.
Per aquest motiu els operadors del sistema de transport (TSO) i dels sistemes de distribucio´
(DSO) necessiten tenir un coneixement cada cop me´s exhaustiu de com es comportara` la seva
xarxa al incorporar-hi nous elements. A me´s a me´s, aquests organismes so´n cada cop me´s
exigents i demanen que aquests nous elements no nome´s no han d’afectar a l’estabilitat o la
qualitat del subministre ele`ctric, sino´ que han de ser capac¸os de donar suport a la xarxa davant
de certes situacions.
Alguns exemples d’aquests nous requeriments de xarxa o grid codes que s’estan implementant
en diversos pa¨ısos so´n el P.O. 12.3 [19], que regula la resposta dels generadors eo`lics a Espanya
davant de sots de tensio´ (Figura 1.3), o la normativa alemanya VDE-AR-N 4105 [20], basada
en la normativa IEEE 1547 [3], per a la connexio´ de recursos distribu¨ıts a la xarxa que entre
altres aspectes regula la pote`ncia activa ma`xima que es pot injectar a la xarxa en funcio´ de la
frequ¨e`ncia (Figura 1.4).
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(a) Temps mı´nim de suport a la xarxa davant
de sots de tensio´
(b) Consum i generacio´ de corrent reactiu en
funcio´ de la tensio´ en el punt de connexio´
Figura 1.3: P.O. 12.3 de REE: Requeriments de resposta front a sots de tensio´ per a
instal·lacions eo`liques
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Figura 1.4: Pote`ncia activa ma`xima a injectar respecte la disponible en funcio´ de la fre-
qu¨e`ncia del punt de connexio´ imposat per la normativa VDE-AR-N 4105
Aquestes noves normatives, per tant, no nome´s exigeixen que els nous elements siguin capac¸os
d’operar dins d’uns certs marges de tensio´ i frequ¨e`ncia, sino´ que tambe´ donin una certa resposta
a la xarxa controlant les potencies actives i reactives que injecten o consumeixen. Aix´ı doncs, a
part de saber com es comportaran certs elements davant de possibles continge`ncies de la xarxa,
tambe´ sera` interessant saber com afectara` a la xarxa el comportament d’aquests aparells en
aquestes situacions.
Per aquest motiu, una de les possibles aplicacions del PHIL e´s la que es mostra a la Figura 1.5,
on dins d’una simulacio´ d’un sistema ele`ctric de pote`ncia (VSS), s’incorpora un nou element
(HUT) per observar el comportament dina`mic tant de la xarxa com d’aquest nou component en
diverses situacions aix´ı com la seva interaccio´ entre ells.
1.4.2 Estudi de microxarxes
Un altre context on es pot trobar una aplicacio´ de les simulacions PHIL so´n les microxarxes.
Una microxarxa es pot definir com un conjunt de consums i sistemes de generacio´ que funcionen
com a un u´nic sistema controlable que pot subministrar tant energia ele`ctrica com te`rmica en
zones locals i que pot estar connectada a la xarxa pu´blica o pot operar de forma a¨ıllada [21]. A
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Figura 1.5: Aplicacio´ d’una simulacio´ PHIL per al sistema ele`ctric de pote`ncia SAVNW
del PSSrE.
me´s a me´s, aquestes poden incorporar sistemes d’emmagatzemament d’energia.
L’u´s de les simulacions PHIL pot ser apropiat en dos casos:
• Afectacio´ de la microxarxa a la xarxa pu´blica: En el cas en el que es vulgui connectar la
microxarxa a la xarxa pu´blica, es podria estudiar la seva interaccio´ amb aquesta fent una
simulacio´ on la xarxa de distribucio´ on es produira` la connexio´ e´s el VSS i la microxarxa
al complet e´s el HUT.
• Introduccio´ d’un nou element a la microxarxa: Si es disposa d’un model simulat de la
microxarxa amb els seus algoritmes de control incorporats i es vol saber el comportament
que tindra` aquesta davant la incorporacio´ d’un nou component, es podria dur a terme una
simulacio´ PHIL on el VSS e´s la microxarxa, i el HUT e´s el nou element (Figura 1.6).
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Figura 1.6: Aplicacio´ d’una simulacio´ PHIL per al estudi del comportament d’una micro-
xarxa.
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Cap´ıtol 2
Simulacio´ d’un sistema en temps real
2.1 Introduccio´
Una part essencial d’una simulacio´ PHIL sera` el simulador en temps real o Real Time Simulator
(RTS). Aquest e´s l’encarregat de computar la solucio´ del model simulat del VSS i ha de ser
capac¸ d’enviar i rebre dades a la interconnexio´ de pote`ncia. Degut a que el HUT operara` en
temps real, el sistema simulat haura` de ser solucionat tambe´ en temps real [4]. Per aixo` caldra`
que sigui capac¸ de solucionar el sistema complet i enviar les dades amb un temps δi molt petit
per cada iteracio´.
El programari utilitzat per tal d’efectuar aquestes simulacions es pot classificar en dues categories
en funcio´ de la metodologia utilitzada per a resoldre el sistema:
• Fasor/RMS: Aquest me`tode s’utilitza principalment per a l’estudi de oscil·lacions electro-
magne`tiques on l’intere`s esta` en els canvis de magnitud i fase de les tensions i els corrents
durant els transitoris (Figura 2.1a). Amb aquest me`tode, s’aconsegueix una solucio´ molt
ra`pida, pero` no e´s capac¸ de donar informacio´ sobre la forma d’ona o els seus harmo`nics
(Figura 2.1b).
• Electromagnetic Transient Program (EMTP): Aquests programes es basen en un conjunt
d’eines dissenyades per a solucionar sistemes durant els transitoris, solucionant les equa-
cions diferencials del sistema utilitzant me`todes nume`rics d’integracio´. Amb aquesta me-
todologia s´ı que e´s possible obtenir les formes d’ona completes, pero` requereixen de me´s
temps de co`mput.
Dins de la categoria dels programes EMTP, hi ha diferents equips que ja venen preparats per
a executar simulacions HIL. Els dos principals exemples es troben en les plataformes RTDSr i
OPAL-RT, que utilitzant te`cniques de processament en paral·lel aconsegueixen temps δi de l’or-
dre de microsegons [4]. A me´s, tambe´ incorporen diferents targes de comunicacio´ amb entrades
i sortides digitals per tal de comunicar-se directament amb la interconnexio´ de pote`ncia. Tambe´
hi ha hagut usuaris que han desenvolupat les seves pro`pies plataformes a mida per preus me´s
econo`mics com a [15].
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(a) Valor d’una senyal sinuso¨ıdal de 50 Hz i el seu valor RMS durant un sot
de tensio´.
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(b) Valor d’una senyal sinuso¨ıdal amb harmo`nics i el seu valor RMS.
Figura 2.1: Comparativa entre la mesura RMS d’una senyal i el seu valor instantani en
diferents situacions.
D’altra banda, hi ha una gran varietat de programes que so´n capac¸os de resoldre sistemes
ele`ctrics i que no requereixen de plataformes de maquinari espec´ıfiques. Alguns exemples so´n
el Matlab Simulinkr, el DIgSILENT PowerFactory, el PSCADTM , el LabVIEW o el PSSrE.
Aquests poden solucionar els sistemes tant utilitzant el me`tode fasorial com el EMTP i alguns
incorporen eines per a desenvolupar simulacions en temps real. En aquests casos, dependra` de
l’usuari triar el sistema de comunicacions adequat per a enviar i rebre dades a la interconnexio´
de pote`ncia.
2.2 Power Systems Simulation for Engineering (PSSrE)
En aquest projecte s’ha utilitzat el PSSrE com a RTS. Creat al 1976, e´s un programa molt
utilitzat en la indu´stria, sobretot per diferents TSOs i DSOs d’arreu del mo´n [16–18]. Aquest
fet suposa que moltes l´ınies de distribucio´ ja tenen un model validat en aquest programari i
gran part dels fabricants d’elements de la xarxa proporcionen models compatibles amb aquest
programa per a ser incorporats a la simulacio´ del sistema.
Tot i que aquest programa permetra` simular xarxes de grans dimensions de forma molt ra`-
pida, fet essencial per a desenvolupar simulacions PHIL, no esta` espec´ıficament pensat per a
fer simulacions en temps real, aix´ı que s’han hagut de desenvolupar les eines necessa`ries per a
aconseguir-ho. Tambe´ cal tenir en compte que els resultats obtinguts de les diferents magnituds
del sistema estudiat, so´n mostrats en el seu valor fasorial i, per tant, no dona informacio´ de la
forma d’ona de les tensions i corrents.
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2.2.1 Caracter´ıstiques generals
Aquest programa te´ un ampli ventall d’aplicacions [22], entre les quals destaquen:
• Resolucio´ de fluxos de ca`rrega.
• Flux de ca`rrega o`ptim.
• Ana`lisi de faltes.
• Acce´s a xarxes de tercers i ca`lcul de peatges.
• Ana`lisi dels l´ımits de transfere`ncia.
• Reduccio´ de xarxes.
• Simulacio´ dina`mica.
En aquest projecte s’han utilitzat la resolucio´ de fluxos de ca`rrega, que permet cone`ixer l’estat
d’un sistema en re`gim estacionari, i la simulacio´ dina`mica, que a partir de l’estat trobat anteri-
orment, permet iniciar una simulacio´ al llarg del temps i observar el comportament del sistema
davant de canvis a la xarxa.
2.2.2 Me`tode de solucio´ dina`mica
Un cop resolt el sistema en re`gim estacionari cal introduir els models dina`mics dels diferents
elements de la xarxa (generadors, ca`rregues, dispositius FACTS, etc.) a trave´s de les llibreries
de models internes del propi programa o de models creats pel mateix usuari.
Aquests models estan compostos per dues subrutines [22]:
• CONEC: En aquesta rutina es resolen les equacions diferencials que defineixen la dina`mica
del model. Els resultats obtinguts en aquest model es guarden en unes taules de vectors
internes del PSSrE de manera que altres models poden accedir-hi. Per exemple, un
model de generador pot accedir al resultat de la tensio´ d’excitacio´ del model d’excitacio´
corresponent. Aquests vectors tambe´ inclouen altres variables com so´n la tensio´ en cada un
dels busos del sistema, les pote`ncies ele`ctriques dels generadors, la velocitat de la turbina,
etc.
• CONET: En el cas que l’element sigui capac¸ d’injectar o consumir corrent, en aquesta
subrutina es definira` la quantitat de corrent injectada. Aquest valor pot venir definit pels
resultats obtinguts en la rutina CONEC associada al mateix model.
Aquestes subrutines s’executaran cada un cert temps de la simulacio´ definit pel pas d’integracio´
δs. Quan me´s petit sigui aquest valor, me´s precises seran les solucions obtingudes de les equacions
diferencials dels models de cada element. No s’ha de confondre aquest para`metre amb el δi definit
anteriorment, que defineix el temps que passa en cada iteracio´ de la simulacio´ PHIL en que el
resultat del VSS s’imposa en el HUT, i el sistema simulat s’actualitza amb les dades rebudes.
Ricard Ferrer i San Jose´
30
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop
El proce´s que es segueix per tal d’executar una simulacio´ dina`mica es pot dividir en diversos
passos tal i com s’il·lustra a la Figura 2.2. Un cop introdu¨ıdes les dades del sistema, s’inicialitza
el cas i es troba la solucio´ en re`gim estacionari. Tot seguit, i per cada δs que avanc¸a la simulacio´,
es calculen les derivades temporals dels estats dels elements modelats, s’actualitzen els resultats
als vectors interns del PSSrE i es procedeix a integrar nume`ricament per obtenir els nous estats.
Si la simulacio´ no ha acabat, s’augmenta un δs i s’apliquen els canvis pertinents a la xarxa. En
aquest moment tambe´ e´s poden aplicar continge`ncies o canvis en el sistema si es desitja.
Figura 2.2: Esquema de la metodologia interna del PSSrE per a la solucio´ de casos
dina`mics.
2.3 Solucio´ en temps real
Aquesta simulacio´ cal executar-la en temps real. Tot i que el PSSrE no disposa de l’opcio´ d’exe-
cutar simulacions en temps real, fent u´s de les funcions que ens proporciona la seva Application
Programming Interface (API) [23] es pot aconseguir seguint la metodologia mostrada a la Figura
2.3. A me´s, en aquest codi, tambe´ es podran introduir les comunicacions amb la interconnexio´
de pote`ncia a trave´s d’ethernet utilitzant el protocol TCP/IP.
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Figura 2.3: Esquema de la metodologia de funcionament en temps real.
Un pas d’integracio´ δs massa petit fara` que la simulacio´ vagi massa lenta i no es pugui assolir
la solucio´ en temps real. Un pas d’integracio´ massa gran, per altre banda, pot provocar que els
models no funcionin correctament o que els resultats no siguin u´tils per a la simulacio´ PHIL.
2.3.1 Ana`lisi dels para`metres de la simulacio´ en temps real
Per escollir el para`metre δi, cal fer un ana`lisi del temps que necessita cada un dels processos de
la metodologia exposada anteriorment, que es poden dividir en:
• Rebre dades: proce´s en el que es reben les dades per la connexio´ TCP/IP, es separen del
paquet d’on venen i s’adapten al format adient.
• Modificar escenari: proce´s en el que, amb les dades obtingudes, s’actualitza l’escenari per
a la segu¨ent iteracio´.
• Simulacio´: proce´s en el que es resol el sistema.
• Llegir dades: proce´s en el que s’accedeix als vectors del programa per agafar el valors de
tensio´ i frequ¨e`ncia del bus on es connecta el HUT.
• Enviar dades: proce´s en el que s’agrupen les dades, es posen en el format adient i s’envien.
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El temps total que consumiran aquests 5 processos haura` de ser menor a δi per a poder aconseguir
una simulacio´ en temps real. Quan me´s petit sigui aquest δi me´s precisa sera` la simulacio´ PHIL.
Per tant, cal buscar el valor mı´nim de δi que garanteix aquesta condicio´.
Per a trobar aquest valor, s’ha procedit a resoldre el cas de 21 busos mostrat anteriorment a la
Figura 1.5 que te´ 18 dels seus elements modelats per a la simulacio´ dina`mica, enviant i rebent
dades a un servidor amb el protocol TCP/IP, i se’n n’han extret els temps que s’ha trigat a fer
cada un dels processos explicats anteriorment.
Pel que fa al temps de simulacio´, aquest es veura` afectat per para`metre δs. Quan me´s gran sigui
aquest, me´s ra`pida sera` la simulacio´ tal i com es pot veure a la Figura 2.4. Al mateix temps,
no interessa fer-lo massa gran ja que aixo` fara` que el comportament dels models dina`mics dels
elements de la simulacio´ no sigui el correcte.
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Figura 2.4: Temps d’execucio´ del proce´s de simulacio´ per a diferents valors de δs.
A me´s, es pot observar com aquest temps no e´s sempre constant i presenta certs pics de forma
no perio`dica, A la Figura 2.5 es pot veure com en el cas de δs = 1 ms el temps mitja e´s inferior
als 4 ms, pero` al llarg de 10 segons de simulacio´, en alguna iteracio´ aquest valor augmenta fins
gairebe´ els 20 ms.
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Figura 2.5: Temps d’execucio´ del proce´s de simulacio´ per a δs = 1ms.
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Pel que fa a la resta de processos, si es miren de forma conjunta es pot veure a la Figura 2.6 com
aquests no depenen del para`metre δs. En aquest cas el temps destinat a fer aquestes tasques e´s
inferior al temps de simulacio´ i no presenta tanta variabilitat.
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Figura 2.6: Temps d’execucio´ dels processos de tractament i enviament de dades per a
diferents valors de δs.
Aquests processos, que en conjunt no superaren un mil·lisegon, es poden veure desglossats en
la Figura 2.7 pel cas δs = 1 ms. Com es pot veure, el proce´s que consumeix me´s temps e´s el
destinat a rebre les dades a trave´s de la connexio´ TCP/IP.
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Figura 2.7: Temps d’execucio´ dels processos de tractament i enviament de dades per a
δs = 1 ms.
Aix´ı doncs, a partir d’aquestes dades es pot deduir que el coll d’ampolla del conjunt e´s la
simulacio´ ja que e´s el proce´s que me´s temps d’execucio´ consumeix i que, a me´s a me´s, presenta
certs pics no perio`dics. Tenint en compte que els models del PSSrE acostumen a demanar δs
d’un mil·lisegon per donar bons resultats, aquest e´s el temps que s’ha escollit.
D’aquesta manera, observant 100 segons de simulacio´ i veient el temps total que comporta cada
iteracio´ al llarg d’aquest temps (Figura 2.8 ), es pot veure com el temps o`ptim per al para`metre
δi e´s de 20 ms. Tenint en compte que aquest e´s el temps d’un per´ıode a la frequ¨e`ncia de la xarxa
ele`ctrica i que els resultats obtinguts seran en RMS, aquest e´s un valor prou petit.
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Figura 2.8: Esquema de la metodologia de funcionament temps real.
Fent un ana`lisi d’una simulacio´ de 500 segons amb δs = 1 ms i δi = 20 ms, s’obtenen els resultats
mostrats a la Taula 2.1. Es pot observar com el temps mitja` sera` proper a 3 ms i veient que la
mediana no e´s molt superior es pot deduir que aquest sera` el cas per la majoria de casos.
Proce´s
Temps [ms]
Mitjana Mediana
Simular 2,832 2,711
Llegir 0,015 0,014
Enviar 0,048 0,046
Rebre 0,349 0,3478
Modificar 0,115 0,114
Total 3,359 3,2399
Taula 2.1: Resum dels temps d’execucio´ dels diferents processos d’una simulacio´ PHIL.
D’altra banda, com s’ha vist, tot i que el temps mitja sigui inferior als 20 ms, aquest presenta
pics elevats de forma no perio`dica. Amb les mateixes dades analitzades, a la la Taula 2.2 es veu
com aquest pic mai sera` molt superior als 20 ms, i els casos en que aixo` passara` seran molts
pocs respecte el total.
Resum para`metres simulacio´
Temps simulacio´ [s] 500
Nu´mero d’iteracions 25000
Mitjana temps execucio´ [ms] 3,359
Mediana temps execucio´ [ms] 3,239
Temps execucio´ ma`xim [ms] 21,534
Temps execucio´ mı´nim [ms] 3,099
Iteracions per sobre del δi 13
% Error 0,052
Taula 2.2: Resum dels resultats d’una simulacio´ per a determinar el para`metre δi.
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En les iteracions en les que aixo` passi, als 20 ms s’enviaran les mateixes dades al HUT que en
la iteracio´ anterior. Com s’ha vist, aquest e´s un cas que es donara` en poques ocasions i en casos
en els que es facin simulacions de llarga durada.
Ricard Ferrer i San Jose´
36
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop
Ricard Ferrer i San Jose´
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 37
Cap´ıtol 3
Algoritme d’intercanvi de dades del
PHIL
El HUT hauria de veure en els seus borns una xarxa ele`ctrica amb exactament les mateixes
propietats que les que hi ha en el punt de connexio´ del VSS. Per a que aixo` sigui cert, la
interconnexio´ de pote`ncia ha de tenir les segu¨ents propietats [24]:
• Guany unitari.
• Temps de retard nul.
• Banda d’ample infinit.
• No ha d’afegir dina`miques addicionals.
Aquests punts d’un sistema idealitzat no es compliran, i sempre s’inclouran errors en el HUT.
Tal i com es pot observar a la Figura 3.1, hi ha dos tipus de pertorbacions que poden afectar al
sistema [11]: soroll ocasionat al sintetitzar les tensions al HUT i els temps de retra`s i l’efecte de
filtre passa baixos de la interconnexio´ de pote`ncia (Gia(s)).
Figura 3.1: Pertorbacions que poden afectar a una simulacio´ PHIL.
Pel que fa als errors provocats al sintetitzar les tensions en el HUT, aplicant un control eficac¸
(veure Cap´ıtol 5) i una modulacio´ de les tensions adequada (veure Annex E), aquests seran
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mı´nims. Aquest tipus d’errors agafen me´s importa`ncia quan me´s complicada e´s la ona de tensio´
que es vol sintetitzar, com en el cas dels harmo`nics d’ordre elevat. D’altra banda, per mitigar
els errors provocats pel retra`s i les seves consequ¨e`ncies, sera` vital escollir el que es coneix com
Interface Algorithm o IA.
3.1 Algoritme d’Interf´ıcie
Aix´ı doncs, el IA sera` una part molt important d’una simulacio´ PHIL. Aquest defineix la manera
en que es connecten el VSS i el HUT i les variables que s’han d’intercanviar entre ells. L’eleccio´
d’un IA determinat pot afectar de manera significativa els seus resultats [11].
Per entende la importa`ncia del IA, es pot considerar l’exemple de la Figura 3.2. El sistema
a estudiar e´s un divisor de tensio´ on la font de tensio´ vs i la impeda`ncia Za seran part de la
simulacio´ i Zb sera` un element real. El voltatge v1 mesurat a la simulacio´ s’imposa en el HUT,
i el corrent consumit per la impeda`ncia real Zb s’enviara` de nou a la simulacio´.
Figura 3.2: Esquema de funcionament d’una primera variant d’un IA.
Tot i que aquest sistema ele`ctric e´s estable, la seva implementacio´ amb una simulacio´ PHIL pot
no ser-ho. Si en el instant de temps k, hi ha un error ε en el voltatge v2,
∆v2(k) = ε (3.1)
resolent el sistema, el corrent pel HUT i l’error come`s sera`:
i2 =
v2 + ε
Zb
→ ∆i2(k) = ε
Zb
(3.2)
Quan a la segu¨ent iteracio´ el corrent mesurat amb l’error come´s sigui enviat de nou cap a la
simulacio´, aquest provocara` un error a v1
∆v1(k) = −Za
Zb
ε (3.3)
Aix´ı doncs, si al imposar la tensio´ desitjada al HUT es comet un error, aquest s’anira` amplificant
amb un factor −(Za/Zb). En el cas de que Za/Zb > 1, l’error anira` augmentant fins arribar al
limit perme`s de la plataforma experimental utilitzada.
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Figura 3.3: Esquema de funcionament d’una segona variant d’un IA.
Ara be´, tambe´ hi ha la opcio´ de fer un muntatge dual a l’anterior tal i com el que es mostra a
la Figura 3.3. En aquest cas e´s el corrent mesurat en el VSS la que s’imposa al HUT i la tensio´
mesurada en borns d’aquest e´s enviada de nou cap a la simulacio´.
Seguint un procediment ana`leg al fet en el cas anterior, es troba que aquest cop el factor que
amplifica l’error e´s −(Za/Zb), e´s a dir, l’invers. Tal i com es pot veure, l’eleccio´ d’un IA o
un altre afectara` en gran mesura els resultats de la simulacio´ PHIL i la seva estabilitat. Per
aquest motiu, abans de fer un estudi d’un sistema determinat utilitzant la te`cnica PHIL, s’ha
de determinar quin IA es vol utilitzar.
3.2 Ana`lisi i comparacio´ de metodologies
Existeixen varis IA que s’han utilitzat i descrit a la literatura. Cada un d’aquests te´ una funcio´
de transfere`ncia Gia, que en llac¸ obert e´s capac¸ de determinar l’evolucio´ que tindran els erros
comesos [11]. A continuacio´ es fara` una breu descripcio´ dels principals IAs existents.
3.2.1 Model de transformador ideal (Ideal Transformer Model)
EL Ideal Transformer Model o ITM e´s el me`tode que s’ha mostrat en el apartat anterior i te´
dues variants: el node-inserted voltage-controlled de la Figura 3.2, i el seu dual loop-inserted
current-controlled mostrat a la Figura 3.3. E´s un me`tode molt robust, senzill d’implementar i
que dona bons resultats si nome´s es vol sintetitzar la ona fonamental. Presenta me´s errors al
treballar amb formes d’ona me´s complexes i te´ sempre un retard δi inherent. Tal i com s’ha vist,
la funcio´ de transfere`ncia d’aquests algoritme e´s:
Gia,ITM (s) = −Za
Zb
(3.4)
3.2.2 Aproximacio´ variable de primer ordre (Time-variant First-Order Ap-
proximation)
Aquest me`tode te´ el mateix principi que el ITM, pero` assumint que el HUT es pot modelar com
un sistema lineal de primer ordre (com per exemple un circuit RL o RC) i amb els resultats d’ite-
racions anteriors, el Time-variant First-Order Approximation o TFA modifica certs para`metres
del algoritme que ajuden a compensar els errors produ¨ıts per el retra`s al enviar les dades [6].
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Figura 3.4: Esquema de funcionament de la te`cnia TFA.
El seu principal punt fort e´s que, enlloc d’utilitzar la dada de i2 per enviar-la a la simulacio´,
s’envia una aproximacio´ calculada a partir de l’expressio´:
i2(k) ≈ αv1(k − 1) + βi2(k − 1) (3.5)
on els para`metres α i β es calculen a partir d’estats anteriors del sistema al resoldre l’expressio´:
[
α
β
]
=
[
v1(k − 2) i2(k − 2)
v1(k − 3) i2(k − 3)
]−1 [
i2(k − 1)
i2(k − 2)
]
(3.6)
Aix´ı doncs, el TFA no deixa de ser un me`tode de prediccio´ que intenta compensar els errors que
sorgeixen amb els retards inherents al sistema. Cal notar, que com en el cas del ITM, existeix
un dual, pero` el seu principi e´s el mateix.
Considerant un pas d’integracio´ δi, la impeda`ncia Zb composta per la seva Rb i Lb, al aplicar el
corrent calculat es pot aproximar com a [11]:
Zb =
Rb + sLb
1− sδi
2
(3.7)
Per tant, la seva funcio´ de transfere`ncia en llac¸ obert i en temps continu sera`:
Gia,TFA(s) = − Za
Rb + sLb
(
1− sTs
2
)
(3.8)
Aquest IA no funciona tant be´ amb ca`rregues no lineals, i a me´s a me´s, cal anar amb compte
amb els valors que se li donen a la inicialitzacio´, ja que el seu algoritme depe`n de valors anteriors.
Per u´ltim, la matriu de l’equacio´ (3.6), pot tenir alguna singularitat en els casos en que els valors
entre dues iteracions so´n massa pro`xims [6].
3.2.3 Model de l´ınea de transmissio´ (Transmission Line Model)
La idea principal del Transmission Line Model o TLM e´s modelar l’enllac¸ entre el VSS i el HUT
com un element reactiu (que pot ser tant inductiu com capacitiu), i considerar-lo una l´ınia de
transmissio´. Aquestes l´ınies tenen la propietat que un extrem no e´s capac¸ de veure el que passa
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a l’altre extrem fins que no passa el temps de propagacio´ d’ona. Aprofitant aquest aspecte, i
amb la teoria de propagacio´ d’ones, s’acaba obtenint el sistema de la Figura 3.5 [8].
Figura 3.5: Configuracio´ del TLM per a una simulacio´ PHIL.
La resiste`ncia Zlk es pot calcular a partir de les segu¨ents expressions en funcio´ de si l’enllac¸
considerat e´s inductiu o capacitiu:
Zlk =
Lln
δi
(3.9)
Zlk =
δi
Cln
(3.10)
on δi e´s el per´ıode en que s’actualitzen les dades en cada costat.
Aquests sistema presenta la segu¨ent funcio´ de transfere`ncia en llac¸ obert:
Gia,TLM (s) =
Za − Zlk
Za − Zlk
Zb − Zlk
Zb − Zlk (3.11)
Tot i que aquesta metodologia presenta millors prestacions en termes d’estabilitat, te´ certs
inconvenients, sobretot pel fet de reemplac¸ar l’enllac¸ amb la resiste`ncia Zlk. Aquesta tindra`
consums considerables per aplicacions de gran pote`ncia, i el fet de que el seu valor depe`n del
sistema estudiat comporta poca flexibilitat a la plataforma PHIL.
3.2.4 Duplicacio´ Parcial del circuit (Partial Circuit Duplication)
EL me`tode Partial Circuit Duplication (PCD) usa te`cniques de relaxacio´ emprades per a solu-
cionar circuit en programes com el SPICE, que consisteixen en separar el circuits en mu´ltiples
subcircuits que so´n solucionats utilitzant me`todes iteratius com el Gauss-Seidel. L’esquema
de funcionament d’aquesta te`cnica aplicada a les simulacions PHIL es pot veure il·lustrat a la
Figura 3.6.
Figura 3.6: Esquema de funcionament del PCD per a una simulacio´ PHIL.
on la impeda`ncia Zab es troba repetida tant a la simulacio´ com en el HUT.
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A [9] hi ha una explicacio´ detallada del me`tode, pero` fent un petit ana`lisi del circuit de la Figura
3.6, es poden trobar els seus avantatges. Si es produeix un error en el instant k a la tensio´ v′2
sintetitZada al HUT de ∆v′2(k), a la segu¨ent iteracio´ es produira` un error a l’altre part de
∆v′1(k + 1) =
Za
Za + Zab
∆v′2(k) (3.12)
que al mateix temps produira` un error de
∆v′2(k + 1) =
Zb
Zb + Zab
∆v′1(k + 1) (3.13)
Aix´ı doncs, la funcio´ de transfere`ncia en llac¸ obert e´s:
Gia,PCD(s) =
ZaZb
(Za + Zab)(Zb + Zab)
(3.14)
que per a qualsevol valor real de Za, Zb i Zab sempre sera` menor que 1, i per tant sera` convergent.
Aquesta e´s una metodologia que presenta resultats molt bons, sobretot en termes d’estabilitat,
en el cas de circuits resistius on els valors de les impeda`ncies so´n tots reals. Tot i aixo`, si el
valor de Zab e´s petit en comparacio´ amb el de Za i Zb, Gia,PCD(s) pren un valor pro`xim a 1,
acostant-se a la inestabilitat.
3.2.5 Me`tode d’impeda`ncia d’amortiment (Damping Impedance Method)
El Damping Impedance Method o DIM, es una combinacio´ del ITM i del PCB. Al posar-hi una
impeda`ncia de valor Z∗, tal i com es pot veure en la configuracio´ de la Figura 3.7, s’aconsegueix
un guany que esta` entre el que s’obtindria amb el ITM i el del PCB. Si Z∗ e´s 0, v∗ sera` v′1(k)
i es tindra` la configuracio´ del PCB. En canvi, si Z∗ pren un valor infinit, el corrent per el VSS
sera` i2(k) i la configuracio´ sera` la del DIM.
Figura 3.7: Configuracio´ del TLM per a una simulacio´ PHIL.
En aquest cas, el guany es pot calcular a partir de l’expressio´:
Gia,DIM (s) =
Za(Zb − Z∗)
(Za + Zab)(Zb + Zab + Z∗)
(3.15)
Observant l’expressio´ anterior es pot veure que quan Z∗ pren el mateix valor que Zb, Gia,DIM (s)
passa a ser 0. En aquest cas, per tant, l’error generat en una iteracio´ no es propagaria a la
segu¨ent i es tindria un sistema completament estable. Tot i que el poc coneixement del HUT
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pot provocar que obtenir el valor de Zb sigui complicat, es poden fer aproximacions a partir dels
resultats histo`rics d’anteriors simulacions amb els valors RMS de v′2 i i2. Encara que es cometi
un petit error en el ca`lcul de la Z∗ ideal, aquest me`tode continua donant resultats molt bons en
quant a estabilitat.
3.3 Eleccio´ del IA
Per tal de triar un IA apropiat, les caracter´ıstiques a tenir en compte so´n: la precisio´, l’estabilitat
i la dificultat d’implementar-los. A partir de l’ana`lisi fet i tenint en compte les funcions de
transfere`ncia en llac¸ obert de cada IA, que es poden veure resumides a la Taula 3.1, es pot
escollir el IA apropiat.
IA Funcio´ de transfere`ncia
ITM Gia,ITM (s) = −Za
Zb
TFA Gia,TFA(s) = − Za
Rb + sLb
(
1− sT
2
)
TLM Gia,TLM (s) =
Za − Zlk
Za − Zlk
Zb − Zlk
Zb − Zlk
PCD Gia,PCD(s) =
ZaZb
(Za + Zab)(Zb + Zab)
DIM Gia,DIM (s) =
Za(Zb − Z∗)
(Za + Zab)(Zb + Zab + z∗)
Taula 3.1: Funcions de transfere`ncia en llac¸ obert dels diferents IAs analitzats.
Resumint per a cada me`tode:
• ITM: e´s el me´s robust, convencional i fa`cil d’implementar. Triant encertadament entre el
node-inserted voltage-controlled o el loop-inserted current-controlled s’obtindran resultats
precisos per la majoria d’aplicacions. Presenta problemes d’estabilitat en els casos en que
el VSS i el HUT tenen dimensions similars.
• TFA: tot i que presenta resultats tant precisos com el ITM i compensa els temps de
retard, al basar-se en prediccions, a la pra`ctica en els moments en que intenta resoldre el
para`metres, certes singularitats el fan inestable. E´s me´s complex que l’anterior.
• TLM: tot i presentar gran estabilitat, e´s me´s complicat d’implementar i l’u´s de Zlk el fa
menys flexible.
• PCD: te´ grans resultats pel que fa a l’estabilitat, pero` la seva precisio´ vindra` marcada
fortament pel valor de Zab.
• DIM: al ser un punt mig entre el ITM i el PCD, pot tenir una bona estabilitat i precisio´.
Continua tenint una implementacio´ me´s complicada que el ITM
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Per aquests motius, i tenint en compte l’objectiu final d’aquest projecte en que el fet de que el
δi sigui de 20 ms i de que no s’arribi a treballar amb formes d’ona complexes, el me`tode utilitzat
sera` el ITM. Aquest e´s un me`tode molt robust i a`mpliament utilitzat que do´na resultats molt
bons en la majoria de casos. Tot i aixo`, si aquesta mateixa plataforma s’utilitze´s en un futur
per a altres projectes, s’haurien de tornar a analitzar totes les alternatives.
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Cap´ıtol 4
Especificacions dels convertidors
Un cop es tenen els resultats de la simulacio´ en temps real, cal imposar les caracter´ıstiques de
la tensio´ obtinguda al HUT mitjanc¸ant l’etapa anomenada interconnexio´ de pote`ncia. Per a fer
aixo` es fa u´s dels convertidors esta`tics. Aquests, so´n unes ma`quines ele`ctriques que mitjanc¸ant
interruptors esta`tics basats en semiconductors so´n capac¸os de transformar l’energia ele`ctrica en
totes les seves formes. D’aquesta manera es poden obtenir les etapes de transformacio´ AC-DC,
DC-AC, DC-DC i AC-AC on es poden obtenir els nivells de tensio´ i frequ¨e`ncia desitjats.
4.1 Tipologia dels convertidors
Per tal d’aconseguir imposar una xarxa determinada en el HUT obtenint l’energia de la xarxa,
caldra` utilitzar una transformacio´ AC-AC que al seu temps estara` composta per dues etapes:
• AC-DC: aquesta etapa sera` l’encarregada de rectificar les tensions provinents de la xarxa
i assegurar el flux de pote`ncia necessari per alimentar el HUT o extreure la pote`ncia
generada per aquest.
• DC-AC: aquesta etapa inversora sera` capac¸ de proporcionar una tensio´ alterna diferent a
la de la xarxa inicial.
Aquestes dues etapes totalment controlades estan connectades entre elles a trave´s d’un bus de
continua que actua com a acumulador d’energia en una configuracio´ coneguda com a back-to-
back.
Aquests convertidors AC-DC so´n totalment bidireccionals, i per tant, el back-to-back estara` cons-
tituit per dos convertidors ide`ntics connectats pel bus DC. Cada un d’aquests pot ser classificat
en dos categories en funcio´ de les formes d’ona de tensio´ i corrent de la seva banda de cont´ınua:
• CSC (Current Source Converter): En aquesta tipologia (Figura 4.1a) el bus de cont´ınua on
es connecta una inducta`ncia en se`rie, actua com una font de corrent mantenint la polaritat
del corrent del bus DC. D’aquesta manera, la direccio´ del flux la determina la polaritat de
la tensio´ EDC .
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• VSC (Voltage Source Converter): En aquest cas (Figura 4.1b) el bus DC, on hi ha con-
nectat un condensador en paral·lel, actua com a font de tensio´ i la direccio´ del flux de
pote`ncia vindra` determinada pel sentit del corrent.
(a) CSC (b) VSC
Figura 4.1: Esquema de les configuracions VSC i CSC dels convertidors AC-DC
Els convertidors del tipus CSC necessiten unes te`cniques de control de me´s complexitat, utilit-
zen interruptors de pote`ncia unidireccionals bipolars poc estesos en el mercat i en cas de fallada
sempre han de garantir un pas per el corrent ele`ctric. D’altra banda, els convertidors del tipus
VSC utilitzen interruptors amb conduccio´ inversa, com poden ser els IGBT (insulated-gate bi-
polar transistor) amb un d´ıode en antiparal·lel, i el seu control e´s molt me´s senzill. Per aquest
motiu, aquesta e´s la tipologia me´s estesa i sera` la utilitzada en aquest projecte.
4.2 Modelitzacio´ del convertidors
Cada un dels dos convertidors VSC utilitzats consta de tres branques amb dos interruptors
totalment controlables IGBT amb un d´ıode en antiparal·lel, on el punt mig de cada branca esta`
connectat a la corresponent fase del sistema AC (Figura 4.2). Aquests convertidor de dos nivells
permetra` controlar els fluxos de pote`ncia activa i reactiva bidireccionals entre el bus DC i el
sistema trifa`sic. Al ser de nome´s tres branques, no permetra` controlar el neutre i per tant no es
podran controlar desequilibris no sime`trics ni harmo`nics amb component homopolar. Nome´s es
podra` treballar amb sistemes sime`trics i equilibrats.
Per a fer l’estudi dels controls dels convertidors que es mostra en el cap´ıtol 5 a continuacio´,
aquests s’han modelitzat tal com es mostra a la Figura 4.2. D’aquesta manera la xarxa trifa`sica
del costat AV queda representada com a tres fonts de tensio´ controlables, mentre que el bus
DC esta modelat amb una font de corrent controlable, on la relacio´ entre els dues parts ve
determinada per les equacions (4.1):
Figura 4.2: Convertidor trifa`sic de dos nivells i equivalent simplificat.
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PAC = PDC
PDC = EDCIDC (4.1)
IDC =
PAC
EDC
Amb aquesta metodologia no es tenen en compte les pe`rdues del convertidor, ni es veuran les
components d’alta frequ¨e`ncia de les magnituds degudes a les commutacions dels interruptors
de pote`ncia. D’altra banda, simplificara` l’estudi del disseny del seu control i els resultats seran
molt propers als de la realitat.
4.3 Sistema utilitzat en la plataforma experimental
La plataforma utilitzada en aquest projecte estara` composta per dos convertidors VSC amb la
configuracio´ que es mostra a la Figura 4.3.
Figura 4.3: Representacio´ general de la interconnexio´ de pote`ncia utilitzada.
Cada un d’aquests dos convertidors haura` de controlar diferents para`metres:
• Convertidor xarxa: Aquest sera` l’encarregat de rectificar les tensions alternes provinents
de la xarxa i passar-les a DC. Tindra` com a objectiu regular les pote`ncies activa i reactiva
intercanviades amb la xarxa. La pote`ncia reactiva tindra` sempre una consigna nul·la,
mentre que la pote`ncia activa que injectara` o consumira` sera` aquella que mantingui el
nivell de la tensio´ del bus DC estable. D’aquesta manera, el seu consum sera` el mateix
que el del convertidor HUT.
• Convertidor HUT: Aquesta etapa tindra` com a objectiu passar la tensio´ DC del bus de
cont´ınua a una senyal alterna on la tensio´ tindra` l’amplitud i la frequ¨e`ncia consignades
i enviades des de la simulacio´ en temps real. D’aquesta manera s’aconseguira` crear una
xarxa independent de la pu´blica que tingui les caracter´ıstiques corresponents al HUT en
cada moment.
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4.3.1 Filtres etapa trifa`sica
En la connexio´ de l’etapa trifa`sica dels convertidors VSC sol haver-hi un filtre per tal de filtrar
els harmo`nics de frequ¨e`ncia elevada, provocats per les commutacions. Tambe´ so´n necessaris per
tal de poder-se connectar a la xarxa si e´s el que es desitja. Els filtres utilitzats en aquest cas
so´n un filtre inductiu de primer ordre (L) pel convertidor costat xarxa, i un filtre de segon ordre
(LC) pel cas del convertidor del costat HUT.
Filtre L
El filtre L, representat a la Figura 4.4, on la tensio´ aplicada pel convertidor en el costat d’alterna
vl vindra` determinada per un control que tindra` el corrent if que circula per la bobina com a
entrada. Aquesta bobina Lf te´ una resiste`ncia en se`rie Rf composta per la resiste`ncia de la
pro`pia bobina aix´ı com del cablejat.
Figura 4.4: Representacio´ monofa`sica d’un sistema amb VSC amb un filtre L.
D’aquesta manera, la funcio´ de transfere`ncia de la planta sera`:
GL =
If (s)
Vl(s)
=
1
sLf +Rf
(4.2)
Filtre LC
En aquest cas, a la bobina i la resiste`ncia en se`rie del cas anterior, s’hi afegeix un condensador
Cd en paral·lel (Figura 4.5). La tensio´ vl sintetitzada pel convertidor vindra` determinada per
un control que podra` tenir com a consignes tant el corrent per la bobina if com la tensio´ als
condensadors vc.
En aquest cas, les funcions de transfere`ncia que relacionaran les tensions imposades pel conver-
tidor amb els corrents per la bobina i la tensio´ dels condensadors so´n les segu¨ents.
GL =
If (s)
Vl(s)− Vc(s) =
1
sLf +Rf
(4.3)
GLC =
Vc(s)
If (s)
=
1
sCd
(4.4)
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Figura 4.5: Representacio´ monofa`sica d’un sistema amb VSC amb un filtre LC.
En el cas del convertidor HUT, on es vol emular una xarxa, l’u´s dels condensadors e´s imprescin-
dible, ja que el que es controlara` sera` la tensio´ en aquests condensadors, que al seu temps sera`
la tensio´ en borns del HUT, que e´s la variable que es vol controlar.
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Cap´ıtol 5
Control dels convertidors
5.1 Sistemes de control
Per tal que el sistema sigui capac¸ de seguir les senyals de refere`ncia, s’ha d’aplicar un control
sobre la planta que es vulgui controlar en cada cas. Tot seguit es presenten les dues te`cniques
de control utilitzades.
5.1.1 Sistema de refere`ncia s´ıncron
Si la senyal de refere`ncia e´s constant o te´ una variacio´ molt lenta, una te`cnica de control a`mplia-
ment utilitzada e´s el control proporcional-integral (PI). Aquest, que te´ la funcio´ de transfere`ncia
de l’equacio´ (5.1), es pot ajustar i sintonitzar a partir dels para`metres kp i ki, i el seu principal
avantatge e´s que el integrador te´ un guany molt elevat per a les frequ¨e`ncies nul·les de les senyals
constants, tal i com es pot veure a la Figura 5.1
GPI(s) = kp +
ki
s
(5.1)
Ara be´, quan les senyals aplicades al control so´n alternes com en el cas d’una tensio´ o un corrent,
cal transformar aquestes senyals a continues, ja que sino´ apareixera` un error a mesura que va
augmentant la frequ¨e`ncia. Aixo` es pot fer amb la transformada de Park (veure C) i s’obte´ el
que es coneix com un control PI amb refere`ncia s´ıncrona (SRF o Synchronous Reference Frame)
que s´ı que permetra` obtenir un error en estat estacionari nul.
Al aplicar la transformada de Park, es passara` d’una senyal alterna per cada una de les tres
fases, a dues senyals constants en refere`ncia qd. Cal anar en compte, pero`, ja que si es volen
controlar aquestes dues senyals per separat, apareixera` un terme d’acoblament jωLf [25] que
caldra` desacoblar correctament com es veura` me´s endavant.
Els sistemes sime`trics i equilibrats so´n especialment adequats per a aquesta metodologia gra`cies a
les propietats de la transformada de Park, que no sera` tant adient per a sistemes desequilibrats o
monofa`sics. Un altre inconvenient d’aquesta tipologia de control e´s el major temps de co`mput al
haver d’utilitzar la transformada de Park i que si s’ha de tractar amb un gran nombre d’harmo`nics
s’haura` de disposar de diversos sistemes de refere`ncia s´ıncrons.
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Figura 5.1: Diagrama de Bode d’un integrador.
Aquest sera` el sistema utilitzat en el convertidor costat xarxa en el que es regulara` la tensio´
del bus de cont´ınua. D’altra banda, com que l’objectiu d’aquest projecte e´s deixar l’etapa de
interconnexio´ de pote`ncia preparada per a futurs projectes PHIL on potser es vulgui treballar
amb altres tipus de programaris de simulacio´ on es puguin aplicar desequilibris o harmo`nics, el
control del segon convertidor es fara` amb alguna altra metodologia me´s adient.
5.1.2 Controlador ressonant
Aix´ı doncs, en el convertidor costat HUT s’utilitzara` una metodologia amb una dina`mica equi-
valent a la de la te`cnica dels SFR, pero` que sigui capac¸ de controlar senyals alterns amb error
permanent nul. Aixo` es fara` mitjanc¸ant els controladors ressonants que permetran seguir els
senyals sinuso¨ıdals de les tensions i corrents del sistema.
La funcio´ de transfere`ncia d’un controlador PR (proporcional-ressonant) e´s la mostrada a l’e-
quacio´ (5.2) i prove´ de a suma d’aplicar desplac¸aments de ±ω0 a totes les frequ¨e`ncies per obtenir
les funcions de transfere`ncia equivalents en refere`ncia estacionaria de controladors PI en SRF de
sequ¨e`ncies directa i inversa.
GPR(s) = GPI(s− jω0) +GPI(s+ jω0) = kp + ki s
s2 + ω20
= kp + kiR(s) (5.2)
on R(s) te´ idealment un guany infinit a la frequ¨e`ncia de ressona`ncia ω0, tal i com es mostra
al diagrama de bode de la Figura 5.2, donant un error permanent nul. Aquest controlador,
que sera` sintonitzat a partir dels para`metres kp i ki, pot ser implementat descomponent R(s)
en dos integradors, tal i com es mostra a la Figura 5.3, podent-se expressar la seva funcio´ de
transfere`ncia tambe´ de la segu¨ent forma:
GPR(s) =
ω0s
s2 + ω20
(5.3)
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Degut a la naturalesa del controlador, e´s possible implementar diferents PR en cascada i con-
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Figura 5.2: Diagrama de Bode de R(s) amb ω0 = 2pi50 rad/s
(a)
s
s2 + ω20
(b)
ω0s
s2 + ω20
Figura 5.3: Representacio´ del controlador PR descompost en dos integradors
trolar varies frequ¨e`ncies de forma simulta`nia (equacio´ (5.4)), sense que uns afectin als altres.
D’aquesta manera, per exemple, e´s pot aconseguir controlar una senyals amb harmo`nics a dife-
rents frequ¨e`ncies aconseguint la forma d’ona desitjada.
GPR(s) = kp + ki
n∑
n=0
R(s) (5.4)
Cal anar en compte amb el me`tode de discretitzacio´ que es tria en el moment d’implementar els
controladors PR (veure Annex F), ja que depenent de la metodologia triada poden sorgir petits
desplac¸aments dels pols que en aquest cas comporten grans diferencies en la resposta d’aquests
controladors degut a tenir un guany molt gran en una banda molt estreta.
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5.2 Convertidor Xarxa
Aquest e´s el convertidor que esta` directament connectat a la xarxa pu´blica i que regulara` els
intercanvis de pote`ncia activa i reactiva amb aquesta. Mentre que la consigna de pote`ncia
reactiva a generar o consumir sempre sera` nul·la, la pote`ncia activa intercanviada estara` regulada
en funcio´ de la tensio´ del bus DC.
Si es considera l’esquema de la Figura 5.4, on es mostren les tensions sintetitzades pel convertidor
vl connectades a la xarxa (tensions vz) a trave´s d’un filtre d’acoblament inductiu L, les equacions
Figura 5.4: Esquema ele`ctric de la connexio´ trifa`sica entre el convertidor i la xarxa.
del sistema, sense considerar la sequ¨e`ncia homopolar, poden ser expressades [25]: vzavzb
vzc
−
 vlavlb
vlc
 =
 Rf 0 00 Rf 0
0 0 Rf
 iaib
ic
+
 Lf 0 00 Lf 0
0 0 Lf
 d
dt
 iaib
ic
 (5.5)
que passades a refere`ncia qd0 so´n:[
vzq
vzd
]
−
[
vlq
vld
]
=
[
Rf −Lfωe
Lfωe Rf
] [
iq
id
]
+
[
Lf 0
0 Lf
]
d
dt
[
iq
id
]
(5.6)
El sistema de control d’aquest convertidor, il·lustrar a la Figura 5.5, sintetitzara` les tensions
adequades al convertidor controlant els corrents que passen pel filtre L.
Les parts me´s importants d’aquest sistema so´n:
• PLL: es sincronitza amb la velocitat angular de la xarxa i en treu l’angle d’aquesta per a
poder implementar la transformada de Park.
• Transformada de Park: transforma les senyals en refere`ncia abc a refere`ncia qd per a
implementar el control en refere`ncia SRF (Annex C).
• Llac¸ de corrent: a partir de les equacions (5.6) troba les tensions a modular per a inter-
canviar els corrents consignades amb la xarxa.
• Regulador de tensio´: e´s un llac¸ me´s extern que determina el corrent de refere`ncia i∗q , per
tal de mantenir la tensio´ del bus DC constant.
• SVPWM: rebudes les tensions de la sortida del llac¸ de corrent, les sintetitza a la sortida
del convertidor (Annex E).
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Figura 5.5: Esquema general del control del convertidor costat xarxa.
A continuacio´ s’exposen en me´s detall el disseny dels controls de la PLL, el llac¸ de corrent i el
regulador de tensio´.
5.2.1 PLL (Phase Locked Loop)
En aquest projecte, per al disseny de la PLL, s’ha utilitzat el me`tode que es representa a la
Figura 5.6. Aquest es basa en la realimentacio´ de la component vd de la xarxa, filtrada amb un
controlador PI. La sortida d’aquest bloc sera` la velocitat angular estimada de la xarxa ωˆe que
passada per un integrador donara` com a resultat l’angle estimat de la xarxa θˆe.
Figura 5.6: Diagrama de blocs de la PLL trifa`sica utilitzada.
Si s’assumeix que la difere`ncia entre l’angle estimat θˆe i l’angle real de la xarxa θe e´s molt petita,
s’obte´ el segu¨ent sistema de segon ordre [26]:
θˆe
θe
=
2ξωns+ ω
2
n
s2 + 2ξωn + ω2n
(5.7)
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Si el controlador de la PLL Kpll, es defineix com un sistema PI,
Kpll(s) = kp,pll +
ki,pll
s
= kp,pll

1
τpll
+ s
s
 (5.8)
i els para`metres de control kp,pll i τpll per a obtenir la resposta desitjada, es poden determinar
a partir de les expressions segu¨ents [26]:
ωn =
√
kp,pllEm
τpll
(5.9)
ξ =
√
kp,pllEmτpll
2
(5.10)
on Em sera` el valor pic del voltatge, ωn la frequ¨e`ncia natural i ξ el factor d’amortiment.
Utilitzant els valors mostrats a la Taula 5.1, s’han obtingut els resultats que es poden observar a
la Figura 5.7. Es pot veure com durant una inicialitzacio´, la PLL e´s capac¸ d’obtenir la frequ¨e`ncia
de la xarxa amb un error nul en estat estacionari en menys de 5 ms, e´s a dir en menys d’un quart
de per´ıode de la xarxa. Integrant aquest valor, es trobara` l’angle de la xarxa que s’utilitzara` per
al ca`lcul de la transformada de Park T (θ).
Para`metres Valor
τpll 0.0045 s
ωn 2pi50 rad/s
ξ 1/
√
2
Em 400
√
2/
√
3
kp,pll 2ξpllωn/Em
ki,pll ω
2
n/Em
Taula 5.1: Para`metres de control utilitzats en la PLL
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Figura 5.7: Resposta de la PLL durant la inicialitzacio´.
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5.2.2 Llac¸ de corrent
Assumint que com a resultat de la PLL implementada i explicada anteriorment, vzd = 0, es pot
reescriure l’equacio´ (5.6) com a:[
vzq
0
]
−
[
vlq
vld
]
=
[
Rf −Lfωe
Lfωe Rf
] [
iq
id
]
+
[
Lf 0
0 Lf
]
d
dt
[
iq
id
]
(5.11)
on es pot veure de forma clara que existeix un acoblament entre les components q i d de les
tensions i els corrents. Per tal de controlar els corrents iq i id de manera independent, les dues
opcions principals so´n:
• Control multivariable: on es controlen les components q i d amb un sol controlador de dues
dimensions.
• Desacoblar: aconseguint controlar les dues variables de forma independent.
En aquest projecte s’ha utilitzat el desacoblament utilitzant el canvi de variable definit en la
segu¨ent expressio´: [
vlq
vld
]
=
[ −vˆlq + vzq − Lfweid
−vˆld + Lfweid
]
(5.12)
Aplicant aquesta substitucio´ a (5.11), s’obte´:[
vˆlq
vˆld
]
=
[
Rf 0
0 rl
] [
iq
id
]
+
[
Lf 0
0 Lf
]
d
dt
[
iq
id
]
(5.13)
on es pot observar com les components q i d ara s´ı que estan totalment desacoblades. Amb
les variables desacoblades, el disseny del controlador es simplifica i s’obtenen dos sistemes (un
per a la component q i un altre per la d) que seran exactament iguals i tindran la funcio´ de
transfere`ncia del filtre L corresponent:
GL =
Vˆl(s)
I(s)
=
1
Rf + sLf
(5.14)
Per a desenvolupar el control del llac¸ de corrent s’ha emprat la metodologia IMC (Internal
Model Control) [27] il·lustrada a la Figura 5.8. Coneguda la funcio´ de transfere`ncia de la planta a
controlar, s’utilitza un controlador gene`ric K(s) i una realimentacio´ unita`ria. Tot seguit, s’iguala
la funcio´ de transfere`ncia en llac¸ tancat obtinguda amb la funcio´ de transfere`ncia desitjada i es
calculen els para`metres del controlador.
Figura 5.8: Esquema de la metodologia IMC
Aix´ı doncs, si es desitja obtenir un sistema amb una resposta de primer ordre, i s’igualen les
expressions, s’obte´:
X(s) =
1
τs+ 1
=
Kcl(s)GL(s)
1 +Kcl(s)GL(s)
(5.15)
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Aı¨llant, el controlador quedara` de la forma:
Kcl(s) =
X(s)
GL(s)(1−X(s)) =
1
τs+ 1
1
Rf + sLf
(1− 1
τs+ 1
)
=
Rf + Lfs
τs
(5.16)
Si es vol expressar la funcio´ de transfere`ncia obtinguda per aquest controlador com un PI de la
forma
Kcl(s) =
kcl,ps+ kcl,i
s
(5.17)
igualant les expressions (5.16) i (5.17) s’obtenen els para`metres de control kcl,p i kcl,i en funcio´
de les caracter´ıstiques del filtre L.
kcl,p =
Lf
τ
(5.18)
kcl,i =
Rf
τ
(5.19)
on el para`metre de control e´s τ .
D’aquesta manera i seguint les equacions obtingudes anteriorment, l’esquema de control pel llac¸
de corrent e´s el que queda il·lustrat a la Figura 5.9, on i∗q i i∗d so´n les consignes de corrent desit-
jades. Es pot observar com a la sortida dels controladors Kcl(s) es produeix el desacoblament
que s’havia fet seguint l’expressio´ (5.12).
Figura 5.9: Esquema del control del llac¸ de corrent
Utilitzant els para`metres de la Taula 5.2 per al disseny del llac¸ de corrent, que so´n els presents
a la plataforma experimental que s’ha implementat, es pot observar a la Figura 5.10 la resposta
del control davant de canvis de tipus grao´ de la consigna.
Para`metres Valor
τ 1 ms
Rf 1, 6 Ω
Lf 6 mH
Taula 5.2: Para`metres de control utilitzats en el llac¸ de corrent del convertidor xarxa.
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Figura 5.10: Resposat del llac¸ de corrent davant de canvis de consigna de les components
d i q de corrent.
Com es pot veure, es poden controlar les component q i d del corrent de manera independent,
sense que el canvi d’una afecti a l’altra, i aconseguint la dina`mica desitjada d’un sistema de
primer ordre amb τ = 1 ms.
5.2.3 Regulador de la tensio´ del bus DC
Un cop dissenyat el llac¸ de corrent, e´s necessari enviar-li les consignes necessa`ries i∗q i i∗d. Aquestes
poden ser trobades a partir de les expressions que determinen els fluxos de pote`ncies activa i
reactiva [28]:
P ∗ =
3
2
(
vqzi
∗
q + vdzi
∗
d
)
(5.20)
Q∗ =
3
2
(
vqzi
∗
d − vdzi∗q
)
(5.21)
on a¨ıllant els corrents i tenint en compte que la component vdz e´s nul·la, s’obte´ el ca`lcul de les
consignes a partir de:
i∗q =
2
3
P ∗
vqz
(5.22)
i∗d =
2
3
Q∗
vqz
(5.23)
Si be´ pel cas de la reactiva, i en consequ¨e`ncia de i∗d, aquesta sera` la metodologia utilitzada i se
li consignara` una i∗d = 0, pel cas de la pote`ncia activa, la consigna i
∗
q sera` aquella que garanteixi
que la pote`ncia activa consumida sigui igual a la subministrada per la xarxa. Aixo` es fara` a
partir del regulador de tensio´ del bus DC, l’esquema del qual es pot veure a la Figura 5.11.
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Figura 5.11: Esquema del llac¸ de regulacio´ de la tensio´ del bus DC
Aquest regulador te´ coma a entrades la tensio´ mesurada del bus DC EDC , la refere`ncia de tensio´
que es vol mantenir E∗DC i com a sortida el corrent i
∗
q . El corrent iDCm e´s el consumit pel
convertidor. Aix´ı doncs, aquest convertidor actuara` a partir del condensador del bus DC on la
variacio´ de la seva tensio´ determinara` l’intercanvi de pote`ncia activa. La funcio´ de transfere`ncia
del controlador vindra` donada per les equacions del bus DC (Figura 5.12):
Ic = IDCm − IDC (5.24)
Ic = −CdcdEdc
dt
(5.25)
Figura 5.12: Esquema ele`ctric simplificat del bus DC.
Per tant, la planta a controlar en aquesta ocasio´ sera`:
GDC =
1
Cdcs
(5.26)
Utilitzant la mateixa metodologia que en el cas del llac¸ de corrent, amb un controlador PI,
s’obte´ la segu¨ent equacio´ de segon ordre:
kp,dcs+ ki,dc
Cdc(s2 +
kp,dcs
Cdc
+
ki,dc
Cdc
)
−→ 2ξωns+ ω
2
n
s2 + 2ξωns+ ω2n
(5.27)
Igualant les dues expressions, s’obtenen els para`metres de control:
kp,dc = 2Cdcξωn (5.28)
ki,dc = Cdcω
2
n (5.29)
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Escollint els valors apropiats d’aquests para`metres s’obte´ el control desitjat de la tensio´ del bus
DC davant de canvis en la refere`ncia E∗DC . S’ha de tenir en compte, que al ser un llac¸ me´s
extern que el de corrent vist anteriorment, ha de ser me´s lent. Aix´ı doncs, amb els valors de la
plataforma utilitzada i els para`metres mostrats a la Taula 5.3, es pot observar la variacio´ de la
tensio´ del bus DC EDC davant d’un canvi de la refere`ncia E
∗
DC a la Figura 5.13. Cal notar, que
aquest e´s el para`metre del control utilitzat en el disseny del regulador de tensio´.
Para`metres Valor
Cdc 2, 04 mF
wn 2pi/0.02 rad/s
ξ 0.707
Taula 5.3: Para`metres de control utilitzats en el regulador de tensio´
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Figura 5.13: Tensio´ mesurada en el bus DC davant d’un canvi de consigna.
D’altra banda, la tensio´ del bus tambe´ es podra` veure modificada per altres motius, com ara un
canvi en la pote`ncia activa injectada o consumida pel convertidor. Aix´ı doncs, a la Figura 5.14,
es mostra l’evolucio´ de la tensio´ del bus DC davant d’un canvi de la pote`ncia activa provinent
del bus DC del 100%.
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Figura 5.14: Tensio´ mesurada en el bus DC davant d’un canvi de pote`ncia activa injectada.
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5.3 Convertidor HUT
Aquest convertidor sera` l’encarregat de, a partir de les consignes rebudes dels resultats de la
simulacio´, crear una xarxa independent amb les caracter´ıstiques desitjades. El sistema de control
que dura` a terme aquesta tasca es pot veure a la Figura 5.15, i utilitzara` controladors del tipus
PR.
Les parts me´s importants d’aquest sistema, es poden dividir en:
• Transformada de Clarke: aquesta transformada permet passar de tres magnituds a con-
trolar (una per cada fase) a dues (Annex C). A me´s, els resultats obtinguts del control ja
seran introdu¨ıts al algoritme del SVPWM directament en aquesta base.
• Ca`lcul de refere`ncies: a partir de les consignes d’amplitud i frequ¨e`ncia obtinguts a la
simulacio´, crea les senyals vzα i vzβ consigna.
• Llac¸ de tensio´: controla la tensio´ dels condensadors del filtre i determina la consigna de
corrent per les inducta`ncies per a seguir la refere`ncia de tensio´.
• Llac¸ de corrent: determina les tensions a aplicar al convertidor per a arribar a la consigna
desitjada.
• SVPWM: rebudes les tensions de la sortida del llac¸ de corrent, les sintetitza a la sortida
del convertidor (Annex E).
Figura 5.15: Esquema general del control del convertidor costat HUT.
A continuacio´ es descriuran els controls implementats en els llac¸os de corrent i de tensio´, aix´ı
com la seva sintonitzacio´.
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5.3.1 Llac¸ de corrent
El llac¸ de corrent controlara` el corrent que circula per la inducta`ncia Lfh del filtre LC. El seu
sistema de control es pot veure il·lustrat a la Figura 5.16.
Figura 5.16: Diagrama de blocs del llac¸ de corrent del convertidor HUT.
La planta a controlar relaciona el corrent que circula amb la tensio´ entre els borns d’aquesta.
La seva funcio´ de transfere`ncia en temps continu sera`:
Glh(s) =
1
Lfhs+Rfh
(5.30)
Donada la importa`ncia de la metodologia de discretitzacio´ utilitzada (veure Annex F), s’estu-
diara` la sintonitzacio´ del controlador directament en temps discret. Aix´ı doncs, la funcio´ de
transfere`ncia en temps discret de la planta, al afegir-hi la modulacio´ de tensions que tindra` el
mateix comportament que un mantenidor d’ordre zero (ZOH), sera` la segu¨ent:
Glh(z) = (1− z−1)Z
{[
Glh(s)
s
]
t=kTs
}
=
1
Rfh
1− e
−RTs
Lfh
z − e
−RfhTs
Lfh
(5.31)
Pel que fa al controlador PR, s’ha discretitzat amb un mantenidor de primer ordre (FOH), al tenir
les millors propietats per a aquest projecte (Annex F), quedant la seva funcio´ de transfere`ncia
en temps discret de la segu¨ent forma.
Kcl,h(z) = kp,ih + ki,ih
1− cos(ω0Ts)
ω0Ts
z2 − 1
z2 − 2z + 1 (5.32)
D’aquesta manera, la funcio´ de transfere`ncia del sistema en llac¸ tancat sera`
Gcl,i(z) =
Kcl,h(z)Glh(z)
1 +Kcl,h(z)Glh(z)
=
=
(b[(akp + ki − ki cos(a))z + ki − ki cos(a)− akp]
aRz2 + z(a(bkp −R−Re−RTsL ) + bki(1− cos(a)) + aRe−RTsL + b(ki − ki cos(a)− akp)
(5.33)
on a = ω0Ts i b = 1− e−
RTs
L .
Es desitja que aquesta planta es comporti com un sistema de segon ordre, que te´ com a equacio´
caracter´ıstica:
D(z) = (z − ρe−jθ)(z − ρejθ) = z2 + 2ρ cos(θ)z + ρ2 (5.34)
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on el mo`dul i l’angle dels pols complexes conjugats es pot calcular a patir de les expressions
ρ = e−ξwnTs (5.35)
θ = ωnTs
√
1− ξ2 (5.36)
Igualant les expressions i operant, els para`metres kp,ih i ki,ih del controlador PR seran calculats
se la segu¨ent manera.
kp,ih = −1
2
R(2ρ cos(θ) + ρ2 − 2e−RTsL − 1)
b
(5.37)
ki,ih =
1
2
aR(2ρ cos(θ)− ρ2 − ρ− 1)
b(cos(a)− 1) (5.38)
Per tal de fixar la dina`mica desitjada, s’imposara` un factor d’amortiment ξ i el temps d’establi-
ment, que e´s el temps en que l’error triga a assolir un ±2%. Aquest ve determinat per:
tset ' 4
ξωn
(5.39)
Amb els para`metres mostrats a la Taula 5.4, s’han obtingut els resultats que es poden observar
a la Figura 5.17, on es pot veure com davant d’un canvi de consigna de corrent, aquesta assoleix
el nou valor de refere`ncia amb els temps desitjats.
Para`metres Valor
Lfh 4, 6 mF
Rfh 0, 3 Ω
tset 2 ms
Ts 0, 05 ms
ξ 0,8
kp,ih 17,055
ki,ih 82,972
Taula 5.4: Para`metres de control utilitzats en el llac¸ de corrent del convertidor HUT
5.3.2 Llac¸ de tensio´
El llac¸ de tensio´, que te´ l’estructura mostrada a la Figura 5.18, regulara` la tensio´ que hi haura`
entre els condensadors del filtre LC, i per tant, la tensio´ en borns de la ca`rrega. El llac¸ de corrent,
que es troba dins d’aquest sistema es podra` considerar un guany unitari si es te´ en compte que
el disseny del llac¸ de tensio´ imposara` una dina`mica molt me´s lenta per aquest.
En aquest cas, cal anar en compte ja que no tot el corrent passara` pel condensador, sino´ que una
gran part d’aquest anira` cap a la ca`rrega, i es te´ una pertorbacio´ al sistema. Per aquest motiu
s’utilitza l’estructura del feed-forward, i es suma aquest corrent a la sortida del controlador.
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Figura 5.17: Resposta del llac¸ de corrent del convertidor HUT davant d’un canvi de
consigna de 0, 5 A a 1, 5 A en una fase.
Figura 5.18: Diagrama de blocs del llac¸ de tensio´ del convertidor HUT..
La planta a controlar, que relaciona el corrent i la tensio´ pel condensador sera`,
Gcd(s) =
1
Cds
(5.40)
i un cop disctretitzada seguint la mateixa metodologia que en el cas del llac¸ de corrent quedara`
de la segu¨ent forma:
Gcd(z) =
Ts
Cd(z − 1) (5.41)
Utilitzant un controlador amb la mateixa estructura que el del cas anterior
Kvl,h(z) = kp,vh + ki,vh
1− cos(ω0Ts)
ω0Ts
z2 − 1
z2 − 2z + 1 (5.42)
es podra` seguir una metodologia ana`loga que la utilitzada en el llac¸ de corrent. Aix´ı doncs,
obtenint la funcio´ de transfere`ncia en llac¸ tancat i igualant-la a la d’un sistema de segon ordre,
els para`metres kp i ki del controlador PR es calcularan a partir de les expressions:
kp,vh = −1
2
Cd(2ρ cos(θ) + ρ
2 − 3)
Ts
(5.43)
ki,vh =
1
2
Cdω0(2ρ cos(θ)− ρ2 − 1)
cos(a)− 1 (5.44)
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Per a sintonitzar el controlador per a que tingui la dina`mica desitjada es tornaran a fixar els
para`metres ξ i tset que determinaran la posicio´ dels pols del controlador.
D’aquesta manera, i utilitzant els para`metres mostrats a la Taula 5.5, es pot observar el com-
portament del sistema davant d’un canvi de consigna de tensio´ a la Figura 5.19.
Para`metres Valor
Lfh 4, 6 mF
Rfh 0, 3 Ω
Cd 4, 7 µH
tset 0, 01 ms
Ts 0, 05 ms
ξ 1
kp,vh 0,00606
ki,vh 0,000714
Taula 5.5: Para`metres de control utilitzats en el llac¸ de tensio´ del convertidor HUT
0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04-150
-100
-50
0
50
100
150
temps [s]
Te
ns
ió 
[V]
 
 
v*
v
Figura 5.19: Tensio´ en una fase davant d’un canvi de consigna en esglao´ al incorporar el
llac¸ de tensio´
Es pot observar com el sistema e´s capac¸ d’arribar a la tensio´ referenciada en menys de 20 ms
que e´s el per´ıode en que s’actualitzaran les consignes provinents de la simulacio´ en temps real.
Pel que fa al feed-forward utilitzat, es pot veure com la seva prese`ncia millora molt el comporta-
ment del sistema davant d’un canvi de ca`rrega. Si s’observa la Figura 5.20a, en que mantenint
la consigna de tensio´ als condensadors es passa d’estar al buit a alimentar una ca`rrega de 90 W
en el segon 1, es pot veure com la tensio´ baixa fortament ja que el llac¸ de corrent triga a corregir
el corrent que s’ha de proporcionar. En canvi, al introduir el feed-forward, si es mira l’evolucio´
de la tensio´ en la mateixa escala de temps (Figura 5.20b), s’aconsegueix mantenir la consigna de
tensio´ desitjada. De fet, si s’amplia en detall en el moment de la connexio´ de la ca`rrega (Figura
5.20c), es pot observar com les tensions nome´s es veuen afectades durant un transitori molt curt.
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(a) Sense feedforward.
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(b) Amb feedforward.
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(c) Detall en el moment de connexio´ amb feedforward.
Figura 5.20: Tensions a les tres fases davant d’un canvi de la pote`ncia consumida per la
ca`rrega en el segon 1 de simulacio´.
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Cap´ıtol 6
Plataforma experimental
6.1 Muntatge complet
El muntatge complet de la plataforma experimental e´s el que es mostra a la Figura 6.1 i del qual
se’n poden veure imatges a l’Annex G. Aquest consta de les segu¨ents parts:
• Xarxa: connexio´ trifa`sica a la xarxa ele`ctrica d’on prove´ l’energia per a executar les simula-
cions. Aquesta pot estar connectada al convertidor Xarxa a trave´s d’un autotransformador
per a poder fer proves amb tensions me´s baixes.
• Simulacio´: en un ordinador extern s’executa la simulacio´ en temps real d’un cas d’estudi
concret en PSSrE. Aquest component e´s capac¸ de rebre i enviar dades per actualitzar la
simulacio´.
• Convertidors: dos convertidors AC-DC en configuracio´ back-to-back que passen l’energia
ele`ctrica provinent de la xarxa a les caracter´ıstiques adequades per a desenvolupar la
simulacio´. Cada un d’aquests convertidors esta` connectat a la seva respectiva xarxa a
trave´s d’un filtre L (convertidor xarxa) o LC (convertidor HUT).
• Control: plaques de control que reben les senyals mesurades de tensio´ i corrent de la plata-
forma i executen els algoritmes de control i determinen les senyals a enviar als drivers dels
convertidors. En el cas de la placa de control del convertidor HUT, tambe´ e´s l’encarregada
de rebre i enviar els senyals cap a la RTS. Cal notar que les dues plaques de control tambe´
es troben comunicades entre elles per a sincronitzar les seves accions.
• Enllac¸ comunicacions: degut a que la plataforma utilitzada no es pot comunicar directa-
ment amb l’ordinador on es fa la simulacio´, aquest component fa de pont per tal de poder
enviar les dades corresponents d’un element a l’altre i viceversa. Aquest element es troba
entre el convertidor HUT i l’ordinador on s’executa la simulacio´ en temps real.
• HUT: element real que s’incorpora a la simulacio´. En el cas d’aquest projecte s’utilitzara`
una ca`rrega resistiva.
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Figura 6.1: Esquema de tots els elements de la plataforma experimental utilitzada.
6.2 Comunicacions entre els elements
Per tal d’executar una simulacio´ completa e´s de vital importa`ncia que cadascun dels elements
sa`piga en quin estat es troben els altres. Per aquest motiu les plaques de control dels dos con-
vertidors i l’ordinador on es produeix la simulacio´ en temps real estan constantment comunicats.
D’altra banda, i degut a que l’ordinador utilitzat per a fer la simulacio´ en PSSrE no disposa
un sistema de comunicacio´ compatible amb les opcions disponibles a les plaques de control, s’ha
utilitzat una plataforma que actua com a pont de comunicacions, tal i com es pot veure a la
Figura 6.2.
Aix´ı doncs, l’ordinador es comunica amb el pont de comunicacions a trave´s d’ethernet fent u´s
del protocol TCP/IP. Aquest pont de comunicacions esta` format per dos nuclis: un processador
ARM que s’encarrega de, entre altres, les comunicacions ethernet, i un DSP (Digital Signal
Processing) de la famı´lia C28 de Texas Instruments, que te´ el bus SPI com a perife`ric. Per tal
d’intercanviar-se dades entre ells es fa u´s d’una regio´ de la memo`ria RAM que tenen compartida
(SRAM). D’aquest C28 les dades surten pel bus SPI cap a un altre DSP de la famı´lia C28,
que e´s el lloc on s’executa l’algoritme del convertidor HUT. Per u´ltim, aquest convertidor i el
del costat xarxa es troben comunicats a trave´s d’un bus CAN. Les comunicacions utilitzades es
troben explicades amb me´s detall a l’Annex D.
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Figura 6.2: Esquema dels sistemes de comunicacio´ utilitzats entre els diferents components
que formen la plataforma experimental
Tot i que el pont de comunicacions afegeix un retard me´s gran, tal i com s’ha vist en el cap´ıtol
2, aquest e´s negligible en front al temps que es necessita per a executar la simulacio´.
6.3 Funcionament general
El procediment seguit per a cada una de les simulacions e´s el que es mostra a la Figura 6.3 a
continuacio´.
Figura 6.3: Diagrama d’estats general del funcionament d’una simulacio´ a la plataforma
experimental.
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Al iniciar la simulacio´ d’un cas, el primer que es fa e´s carregar les dades del sistema simulat
al PSSrE aix´ı com els seus models dina`mics. Un cop s’ha resolt el cas en re`gim estacionari i
s’esta llest per a comenc¸ar la simulacio´ dina`mica, s’inicien les comunicacions (Ethernet, SPI i
CAN). Quan s’ha rebut confirmacio´ de que totes les plataformes estan comunicades, es prepara
la plataforma carregant el bus DC fins a la tensio´ determinada, moment en el que ja es pot
iniciar la simulacio´ desitjada. Un cop acabada, hi ha l’opcio´ de simular un altre cas (aplicar una
altra continge`ncia en el mateix sistema estudiat) o donar la simulacio´ per acabada i descarregar
el bus DC. Cal dir que davant de qualsevol tipus d’alarma rebuda per alguns dels elements
de la plataforma (mesures fora dels rangs permesos, temps d’execucio´ massa elevats, etc.) es
procedeix a parar el que s’estava fent i es passa a l’estat de desca`rrega del bus DC directament.
Amb el bus DC descarregat, es torna a l’estat inicial en que les plataformes estaven llestes i
comunicades entre s´ı i es pot tornar a provar de carregar el bus DC o donar la simulacio´ per
finalitzada.
6.3.1 Ca`rrega bus DC
Dins dels estats mostrats a la Figura 6.3, hi ha un estat que presenta per si mateix prou comple-
xitat, la ca`rrega del bus DC. Per a executar aquest procediment es fa u´s dels diferents elements
mostrats a la Figura 6.4 que estan controlats per les dues plaques de control. Aquestes dues, a
me´s, estan coordinades per tal d’executar les accions amb l’ordre apropiat.
Figura 6.4: Esquema del conjunt del sistema back-to-back amb els seus components de
preca`rrega i desca`rrega.
El procediment seguit, e´s el que es mostra a la Figura 6.5 a continuacio´ i consta de les segu¨ents
parts:
• Inicialitzar: al comenc¸ar, el primer pas e´s inicialitzar tots els perife`rics del DSP i executar
totes les rutines d’inicialitzacio´ del control. En aquest estat tots els contactors de la Figura
6.4 es troben oberts.
• Sincronitzacio´ xarxa: en aquesta etapa, es comenc¸a a executar la PLL que permet saber
l’amplitud i fase de la tensio´ de la xarxa, que s’utilitzaran me´s tard. A me´s, es tanquen els
Ricard Ferrer i San Jose´
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 73
rele´s de preca`rrega i desca`rrega del bus DC, i es connecten els dos convertidors a trave´s
del contactor de la connexio´ DC.
• Preca`rrega: un cop els busos DC dels dos convertidors estan connectats en un de sol, es
tanca el contactor de preca`rrega AC i es comenc¸a a carregar el bus. Aquest estat acaba
quan la tensio´ arriba a un estat estacionari i ha passat un temps prudencial. Durant
aquesta etapa el corrent passa pels d´ıodes en antiparal·lel dels IGBTs que actuen com un
pont rectificador.
• Preparat: en aquest estat, es tanca el contactor de la connexio´ AC, de manera que el
convertidor xarxa es troba connectat a la xarxa a trave´s de les inducta`ncies. Passats tres
segons s’obre el contactor de preca`rrega AC.
• Funcionament normal: en aquest punt, en el que tot esta` preparat, els interruptors de po-
te`ncia del convertidor comencen a commutar executant l’algoritme de control i controlant
la tensio´ del bus DC. La seva consigna pot canviar, i davant de qualsevol canvi es procedira`
a arribar a la nova tensio´ de refere`ncia a trave´s d’una rampa.
• Desca`rrega: si en qualsevol dels estat anteriors es detecta una mesura de tensio´ i/o corrent
fora del normal, o algun dels para`metres de funcionament esta` fora dels rangs establerts,
s’alta una alarma que activa una interrupcio´ del programa i que forc¸a a la desca`rrega
del bus DC. Aix´ı doncs, es desconnecta la connexio´ a la xarxa i s’obren els rele´s de la
part DC, fent passar el corrent per les resiste`ncies i descarregant el bus DC. Un cop la
tensio´ mesurada torna a ser zero, es torna a l’estat inicial amb els perife`rics funcionant
correctament.
Figura 6.5: Diagrama d’estats del funcionament de la preca`rrega del bus DC.
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Un cop s’ha arribat a la tensio´ desitjada del bus de cont´ınua, s’envia una senyal al convertidor
HUT, per tal que aquest comenci a commutar i ja es te´ la plataforma preparada per a que el
RTS envi¨ı les senyals apropiades i es simuli el cas carregat.
A la Figura 6.6 a continuacio´ es mostra l’evolucio´ de la tensio´ EDC durat els processos de ca`rrega
(Figura 6.6a) i de desca`rrega (Figura 6.6b).En la preca`rrega es poden observar els diferents estats
pels que passa el convertidor fins a arribar a la tensio´ E∗DC desitjada que en aquest cas d’exemple
e´s de 180 V, mentre que el la desca`rrega es pot veure com la tensio´ segueix l’evolucio´ d’u sistema
de primer ordre amb una constant de temps que vindra` donada pels valors de les resiste`ncies de
desca`rrega i de Cdc.
(a) Ca`rrega del bus DC fins a 180 V
(b) Proce´s de desca`rrega del bus DC
Figura 6.6: Processos de ca`rrega i desca`rrega del bus DC de la plataforma utilitzada fins
a 180 V
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Cap´ıtol 7
Resultats experimentals
7.1 Introduccio´
En aquest cap´ıtol es validaran els controls dels convertidors, el disseny i funcionament dels quals
ha estat explicat i simulat en el cap´ıtol 5. Un cop s’ha comprovat el seu correcte funciona-
ment, s’ha procedit a efectuar simulacions PHIL completes utilitzant la plataforma explicada
anteriorment en el cap´ıtol 6.
7.2 Validacio´ del control dels convertidors
Abans de procedir a efectuar una simulacio´ completa on tambe´ intervindran la simulacio´ en temps
real i els sistemes de comunicacio´ entre el VSS i els convertidors que formen la interconnexio´ de
pote`ncia, cal comprovar que aquests convertidors funcionen correctament de manera individual.
7.2.1 Convertidor Xarxa
Aquest convertidor, com s’ha vist en els cap´ıtols 6 i 5, e´s l’encarregat de mantenir la tensio´
del bus DC a un valor determinat regulant la pote`ncia activa que consumeix o exporta de la
xarxa. A me´s, e´s capac¸ de controlar la pote`ncia reactiva intercanviada amb la xarxa de manera
independent.
Pel que fa al control de la pote`ncia reactiva, aquesta esta` directament relacionada amb la com-
ponent d del corrent. A la Figura 7.1, es pot veure l’evolucio´ d’aquesta component del corrent al
passar d’una consigna de −12 A a una de 12 A passant per una consigna de 0 A durant 60 ms.
Com es pot observar, al tenir una consigna de corrent nome´s amb component d, quan aquest
e´s negatiu el corrent per una fase (senyal magenta) e´s completament inductiu i esta` retardat
90◦ respecte la tensio´ (senyal verda). Al passar a una consigna positiva, el corrent passa a ser
completament capacitiu i esta` 90◦ avanc¸at de la tensio´.
Pel que fa a la component q del corrent, aquesta controlara` la pote`ncia activa que s’intercanvia
amb la xarxa, i la seva consigna sera` aquella que aconsegueixi mantenir la tensio´ del bus DC a
la refere`ncia. Aix´ı doncs, a la Figura 7.2, es pot veure l’evolucio´ de EDC quan el bus DC passa
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Figura 7.1: Evolucio´ de les tensions i corrents a la xarxa davant d’un canvi de consigna de
la component id.
a consumir una ca`rrega de 90, 89 W. En el moment de la connexio´ d’aquesta ca`rrega, la tensio´
EDC (senyal magenta) comenc¸a a baixar fins que el regulador de tensio´ actua i passa a demanar
una consigna de iq superior. En aquest moment, es recupera la tensio´ de refere`ncia anterior, que
en aquest cas e´s de 180 V.
Figura 7.2: Evolucio´ de la tensio´ del bus DC davant d’un augment de la potencia consu-
mida.
Si es produeix una desconnexio´ de la mateixa ca`rrega, el proce´s e´s el mateix pero` aquest cop
la tensio´ del bus DC augmenta, i el control implementat la fa baixar per tornar a la refere`ncia
corresponent. Aquest cas es veu representat a la Figura 7.3.
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Figura 7.3: Evolucio´ de la tensio´ del bus DC davant d’una disminucio´ de la potencia
consumida.
7.2.2 Convertidor HUT
Aquest segon convertidor, e´s l’encarregat de traslladar les consignes de tensio´ rebudes de la
simulacio´ en temps real al HUT. Com s’ha vist anteriorment en el cap´ıtol 5, el seu sistema de
control esta` compost per un llac¸ que controla els corrents que circulen per les inducta`ncies del
filtre LC, i per un llac¸ me´s extern que regula la tensio´ entre els condensadors d’aquest filtre, que
sera` la tensio´ que hi haura` en els borns del HUT.
Si s’observa el comportament del llac¸ de corrent, a la Figura 7.4 es veu la resposta del corrent
d’una fase que circula per la inducta`ncia del filtre LC davant d’un canvi de consigna en grao´,
que passa de 0 a 1 A.
Figura 7.4: Evolucio´ dels corrents a la sortida del convertidor davant d’un canvi grao´ de
consigna.
Pel que fa al llac¸ de tensio´, si es fa un proce´s ana`leg a l’anterior i s’aplica un canvi de consigna
en grao´, tal i com es pot veure a la Figura 7.5, s’arriba a la tensio´ de refere`ncia, que en aquest
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cas e´s de 150 V de valor de pic, en menys d’un per´ıode tambe´ complint amb les especificacions
del control dissenyat.
Figura 7.5: Evolucio´ de les tensions en borns del HUT davant d’un canvi grao´ de consigna.
D’aquesta manera, aquest control permetra` aplicar canvis de tensio´ ra`pids, com ara un sot de
tensio´. A la Figura 7.6, es pot veure l’evolucio´ de la tensio´ al fer un sot de tensio´ d’una ona de
150 V de valor de pic a una de 50 V durant 200 ms.
Figura 7.6: Evolucio´ de les tensions en borns del HUT davant de diversos canvis de la
consigna de tensio´.
D’altra banda, tal i com s’ha vist a les simulacions efectuades anteriorment en el cap´ıtol 5, e´s
interessant veure l’efecte que te´ l’u´s de la te`cnica del feed-forward. Si s’observa la Figura 7.7,
es pot veure com al no utilitzar el feed-forward (Figura 7.7a), les tensions baixen al aplicar un
canvi de ca`rrega de 90 W i es triga me´s d’un segon a recuperar la tensio´ de refere`ncia. En canvi,
si s’utilitza el feed-forward (7.7b), es pot veure com les tensions no pateixen un canvi tan gran.
De fet si es mira en la imatge ampliada es veu com nome´s hi ha una petita baixada durant tres
per´ıodes.
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(a) Sense feed-forward. (b) Amb feed-forward.
Figura 7.7: Difere`ncia de l’evolucio´ de les tensions al aplicar un canvi de ca`rrega en el
convertidor HUT amb i sense feed-forward.
7.3 Sistema PHIL complet
Un cop s’ha validat el funcionament dels dos convertidors per separat, ja es pot procedir a
efectuar simulacions PHIL completes on intervindran els dos convertidors de manera simulta`nia,
aix´ı com la simulacio´ en temps real explicada en el cap´ıtol 2 i les comunicacions entre tots els
elements de la plataforma experimental que s’ha mostrat en el cap´ıtol 6. Per tal de validar la
plataforma completa, s’han plantejat dos casos que permetran mostrar les possibles aplicacions
d’aquest tipus de simulacions. Per una banda s’ha simulat un cas en el que es te´ un generador
s´ıncron alimentant una ca`rrega real, i me´s tard es presenta un sistema format per una microxarxa
a la que se li connecta una ca`rrega real en un dels sues nodes.
En les simulacions fetes utilitzant tota la plataforma, cal tenir en compte dos aspectes:
• Els para`metres dels models de generador del PSSrE, estan donats en una refere`cia que te´
com a pote`ncia base Sb 100 MVA, que e´s la que ve imposada per defecte.
• Degut a que en el laboratori on es troba instal·lada la plataforma no es tenen els nivells de
tensio´ adequats per a dur a terme totes les simulacions, i tenint en compte que el HUT sera`
sempre una ca`rrega resistiva en les proves realitzades, la tensio´ aplicada ha estat adaptada
a un valor me´s baix a partir del seu valor en p.u. De la mateixa manera, els valors de
pote`ncia mesurats han estat adaptats abans de ser enviats a la RTS, multiplicant-los per
un factor:
V 2s
Vh
(7.1)
on Vs e´s el valor de la tensio´ obtingut a la simulacio´ i Vh el que s’ha aplicat al HUT.
7.3.1 Simulacio´ d’una ma`quina s´ıncrona
En aquest primer cas, s’ha simulat el sistema que es pot observar a la Figura 7.8. Aquest sistema
esta` compost per un generador s´ıncron en un bus que alimenta a dues ca`rregues situades en un
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segon bus unit al primer amb una l´ınia. De les dues ca`rregues, la nu´mero 1 esta` inclosa a la
simulacio´, mentre que la nu´mero dos e´s una ca`rrega real de 110 Ω. Les caracter´ıstiques principals
del sistema es troben resumides a la Taula 7.1.
Para`metre Valor
Tensio´ nominal busos 230 V
Impeda`ncia l´ınia 0, 5856029 + j0, 01058 Ω
Ca`rrega 1 600 W
Ca`rrega 2 110 Ω
Taula 7.1: Para`metres principals del sistema simulat amb un generador s´ıncron.
Figura 7.8: Sistema simulat en el PSSrE.
Mentre que les dues ca`rregues, tant la real com la simulada, estan compostes per elements
purament resistius i no presenten cap dificultat per a modelar-les, per al generador s´ıncron s’ha
utilitzat un model inclo`s en les llibreries pro`pies del PSSrE. Primer s’ha considerat el cas en
que el generador no te´ cap control sobre la pote`ncia que genera, i despre´s s’ha considerat el cas
en el que el generador te´ un regulador de frequ¨e`ncia.
Generador s´ıncron sense regulacio´ de frequ¨e`ncia
En aquest cas s’ha utilitzat el model GENCLS el comportament dina`mic del qual ve determinat
pel sistema que es pot observar a la Figura 7.9.
Figura 7.9: Diagrama de blocs del model de generador s´ıncron utilitzat.
on ∆ωr e´s la desviacio´ de la velocitat ωr respecte la velocitat de refere`ncia ω0, i ∆Pm i ∆Pe so´n
les variacions de pote`ncia meca`nica i ele`ctrica respectivament. El para`metre H ve determinat
per l’equacio´ (7.2) i e´s la constant d’ine`rcia del motor i representa l’energia cine`tica acumulada
a l’eix del motor [29].
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H =
1
2
Jω20
Sbase
(7.2)
Amb aquest para`metre, es pot relacionar la velocitat de gir del motor ωr amb les pote`ncies
ele`ctriques i meca`niques ocasionades pels parells a l’eix a partir de l’expressio´:
d∆ωr
dt
=
1
2H
(∆Pm −∆Pe) (7.3)
Algunes ca`rregues consumeixen una pote`ncia determinada independentment de la frequ¨e`ncia
de la xarxa que les alimenta com ara les ca`rregues resistives. Tot i aixo`, certes ca`rregues com
els ventiladors i les bombes que davant d’un increment de frequ¨e`ncia responen augmentant el
seu consum ele`ctric. Per aquest motiu, en l’esquema de blocs del model de generador s´ıncron
de la Figura 7.9, apareix el para`metre D que e´s una constant que relaciona el increment de
pote`ncia degut a un augment de la frequ¨e`ncia. Aix´ı doncs, l’increment de pote`ncia ele`ctrica
vindra` determinat per l’expressio´:
∆Pe = ∆Pl +D∆ωr (7.4)
on ∆Pl e´s l’increment de pote`ncia independent de les variacions de frequ¨e`ncia.
Per tal de validar el sistema PHIL complet, s’ha procedit a simular diferents casos utilitzant
primer un model per a la ca`rrega 2 i despre´s efectuant la mateixa simulacio´ amb una ca`rrega
real utilitzant la plataforma experimental implementada. Aix´ı doncs, a la Figura 7.10 es pot
veure la resposta de frequ¨e`ncia davant de la desconnexio´ de la ca`rrega 2 en el segon 20 de
simulacio´ considerant diferents valors de D.
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Figura 7.10: Variacio´ de la frequ¨e`ncia per un sistema amb la mateixa constant H, i canviant
els valors de D al desconnectar la ca`rrega 2 en el segon 20 de simulacio´.
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Com es pot veure, en el cas de considerar D = 0, al haver-hi una baixada de la demanda, la
frequ¨e`ncia augmenta de manera constant, mentre que si es considera que la ca`rrega 1 no e´s
purament resistiva i te´ una demanda que e´s dependent de la frequ¨e`ncia, aquesta s’estabilitzara`
abans. D’altra banda, tambe´ es pot observar com el cas que esta` completament simulat en
un ordinador, i el que s’ha simulat utilitzant la plataforma implementada donen resultats molt
propers.
Si s’agafa el primer cas, tambe´ es pot observar com la pote`ncia ele`ctrica demandada al generador
(Figura 7.11) pateix un canvi en el segon 20 de la mateix magnitud tant en el cas purament
simulat com en el cas simulat utilitzant la te`cnica PHIL. La senyal mesurada en el cas de la
simulacio´ PHIL, com es pot veure, no e´s constant com en el cas de la simulacio´ pura i te´ un
cert soroll degut a la mesura. Per aquest motiu, i per poder veure millor els resultats, se li ha
aplicat un filtre que consta d’una mitja mo`bil amb una finestra de 100 dades (Figura 7.11a).
Si s’observa amb detall en el moment de la desconnexio´, es veu com la senyal mesurada te´ una
certa variacio´ cada δs 20 ms (Figura 7.11b).
0 10 20 30 40 50 600
200
400
600
800
1000
1200
temps [s]
Po
tèn
cia
 ac
tiva
 [W
]
 
 
PHIL
PHIL filtrada
Simulació
(a) Resultats de la simulacio´ completa de 60 segons.
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(b) Ampliacio´ en detall del moment de la desconnexio´.
Figura 7.11: Evolucio´ de la pote`ncia activa consumida pel conjunt de les dues ca`rregues
davant la desconnexio´ de la ca`rrega 2 en el segon 20.
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Generador s´ıncron amb regulacio´ de frequ¨e`ncia
Com s’ha vist en el cas anterior, si no es disposa d’un control sobre el generador, la frequ¨e`ncia del
sistema patira` variacions davant canvis de ca`rrega. Per aquest motiu, s’acostuma a implementar
un control que varia la pote`ncia meca`nica del generador en funcio´ de la variacio´ de frequ¨e`ncia
aconseguint que no hi hagi grans difere`ncies entre els parells meca`nics i ele`ctrics que s’apliquen
sobre l’eix i garantint me´s estabilitat a la frequ¨e`ncia.
En aquest cas s’ha utilitzat el model inclo`s en les llibreries del PSSrE anomenat TGOV1. Aquest
segueix la dina`mica exposada en el diagrama de la Figura 7.12 a continuacio´, on a partir de la
variacio´ de frequ¨e`ncia ∆ωr provocada per una variacio´ de la pote`ncia ele`ctrica, s’aplica un canvi
a la pote`ncia meca`nica aplicada al generador.
Figura 7.12: Diagrama de blocs del model de regulador de frequ¨e`ncia utilitzat.
La constant Tg es calcula a partir de la segu¨ent expressio´
Tg =
1
Ki,govRgov
(7.5)
on Ki,gov e´s la constant integral del control i R e´s el para`metre que determina el increment de
frequ¨e`ncia desitjat davant d’un canvi relatiu de pote`ncia i es determina a partir de la segu¨ent
equacio´.
Rgov =
increment relatiu de frequ¨e`ncia
increment relatiu de pote`ncia
(7.6)
Utilitzant els para`metres mostrats a la Taula 7.2, i desconnectat la ca`rrega 2 en el segon 20 com
en el cas anterior, la frequ¨e`ncia evoluciona tal i com es mostra a la Figura 7.13.
Para`metre Valor
H 0.005
D 0
Ki,gov 2, 66
R 1, 25
Taula 7.2: Para`metres del generador s´ıncron amb regulador de frequ¨e`ncia.
Si s’aplica l’equacio´ (7.6), tenint en compte la pote`ncia base de 100 MVA s’obte´:
∆f =
Rgov∆Pe
Sb
=
1.25 · 480, 82
106
= 5, 4 · 10−4 (7.7)
Per tant, si es te´ una frequ¨e`ncia inicial de 50 Hz, la seva variacio´ sera` de 50 ·5, 4 ·10−4 = 0, 0301,
que concorda amb els resultats obtinguts tant en el cas en que s’ha simulat tot el sistema, com
en el cas en que s’ha utilitzat la plataforma PHIL.
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Figura 7.13: Evolucio´ de la frequ¨e`ncia davant la desconnexio´ de la ca`rrega 2 en el segon
20 amb el model TGOV1.
Per u´ltim, en el mateix cas de la desconnexio´ de la ca`rrega 2, es pot observar a la Figura 7.14
com en el moment de la baixada de la demanda, la tensio´ del bus on estan situades les dues
ca`rregues augmenta lleugerament. Aixo` e´s degut a que al baixar la demanda de les ca`rregues,
el corrent que passa per la l´ınia que uneix els dos busos disminueix i, per tant, tambe´ baixa la
caiguda de tensio´ ocasionada per la impeda`ncia de la l´ınia.
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Figura 7.14: Evolucio´ de la tensio´ davant la desconnexio´ de la ca`rrega 2 en el segon 20
amb el model TGOV1.
7.3.2 Simulacio´ del comportament d’una microxarxa
Presentacio´ del sistema estudiat
Aquest segon cas d’estudi mostra les possibles aplicacions de les simulacions PHIL en el camp
de l’estudi de sistemes formats per microxarxes. S’ha modelat la microxarxa exposada a [30]
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que es mostra a la Figura 7.15 amb les dades les les l´ınies resumides a la Taula 7.3 i adaptant-la
per tal de fer les proves pertinents amb la plataforma implementada.
S’ha considerat un estat en el que tots els generadors estan entregant la seva pote`ncia nominal.
Pel que fa a les ca`rregues dels diferents consums, aquestes tenen un consum individual ma`xim
de Smax, pero` d’acord amb [30] s’ha considerat el moment el que la suma de tots presenta un
consum ma`xim a la capc¸alera de la l´ınia S0. Aquestes ca`rregues tenen totes un factor de pote`ncia
de 0, 85 inductiu.
Figura 7.15: Esquema de la microxarxa proposada, adaptada per a fer proves a la plata-
forma PHIL.
Tipus de l´ınea R (Ω/km) X (Ω/km)
120 mm Al XLPE 0,284 0,083
6 mm Cu 3,690 0,094
25 mm Cu 0,871 0,081
50 mm Al + 35 mm Cu 0,822 0,077
16 mm Cu 1,380 0,082
Taula 7.3: Para`metres de les l´ınies que formen la microxarxa.
Un cop modelada en PSSrE (Figura 7.16), s’ha afegit una nova ca`rrega de 1454, 28 W en el bus
112. En aquesta figura tambe´ es poden veure els fluxos de pote`ncia activa i es pot comprovar
que la ca`rrega de la que es disposa e´s petita en comparacio´ amb la resta del conjunt del sistema.
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Figura 7.16: Modelitzacio´ de la microxarxa d’estudi al PSSrE.
Proves realitzades
Amb la xarxa modelada s’ha procedit a realitzar diferents proves per a observar el comportament
de la ca`rrega introdu¨ıda en el bus 112 davant de certes continge`ncies, i al mateix temps tambe´
veure com afectara` la introduccio´ d’aquesta nova ca`rrega a la xarxa existent.
Una primera prova ha estat aplicar faltes de 500 ms a la xarxa en punts a diferents dista`ncies
del punt de connexio´ del HUT i veure els resultats tant procedint a fer una simulacio´ amb la
nova ca`rrega tambe´ simulada, com utilitzant la plataforma per fer simulacions PHIL. Aix´ı, a la
Figura 7.17 es pot observar la variacio´ de la tensio´ al haver-hi una falta a la l´ınia que uneix els
busos 102 i 103, mentre que a la Figura 7.18 es veu la tensio´ en el mateix bus pero` al aplicar la
mateixa falta entre els busos 104 i 105.
Tal i com es pot veure, mentre que la primera falta provoca un sot de tensio´ total al bus estudiat,
la segona falta no arriba a fer baixar la tensio´ fins a 0 V, sino´ que aquesta baixa fins a 0,42 pu.
A me´s a me´s, es pot veure com el sistema respon de manera estable al netejar-se la falta 500 ms
me´s tard. Per u´ltim, tal i com ja s’ha vist en les proves del cas anterior del generador s´ıncron,
els resultats obtinguts utilitzant la te`cnica PHIL, so´n els mateixos que els obtinguts utilitzant
nome´s el programari de simulacio´.
La tensio´ mesurada al efectuar els dos casos anteriors en borns del HUT utilitzant la plataforma es
poden observar a la Figura 7.19. Aqu´ı, es veu com el sistema es capac¸ de respondre suficientment
ra`pid per imposar les condicions obtingudes a la simulacio´ en temps real.
Ricard Ferrer i San Jose´
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 87
19 19.2 19.4 19.6 19.8 20 20.2 20.4 20.6 20.8 210
0.2
0.4
0.6
0.8
1
temps [s]
V [
pu
]
 
 
PHIL
Simulació
Figura 7.17: Evolucio´ de les tensions en el bus del HUT durant una falta a la l´ınia que
uneix els busos 102 i 103.
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Figura 7.18: Evolucio´ de les tensions en el bus del HUT durant una falta a la l´ınia que
uneix els busos 104 i 105.
Per u´ltim, s’ha comprovat com reacciona el sistema davant d’una desconnexio´ de la ca`rrega
durant 5 segons. A la Figura 7.21 es pot veure el canvi de la pote`ncia activa que circula per la
l´ınia que alimenta al bus 112. En aquesta situacio´ la pote`ncia baixa amb el mateix valor que la
ca`rrega que s’ha desconnectat i tant en la desconnexio´ com en la connexio´ la xarxa respon de
manera estable.
Pel que fa a l’estabilitat el mateix es pot observar a la Figura 7.21 en el que es mostren les
evolucions de les tensions en el bus 112 al llarg de la mateixa simulacio´. Aquest quasi no varia
i, de fet, la variacio´ e´s menor que 0,0001 pu. Aixo` e´s degut a que el canvi de ca`rrega e´s petit en
comparacio´ amb la totalitat del sistema.
D’aquesta manera, es pot veure com la introduccio´ de la nova ca`rrega no afecta a l’anterior
microxarxa, ja que aquesta continua operant amb normalitat.
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(a) Falta a la l´ınia entre els busos 102 i 103. (b) Falta a la l´ınia entre els busos 104 i 105.
Figura 7.19: Evolucio´ de les tensions a la ca`rrega al aplicar una falta en diferent punts de
la microxarxa estudiada, mesurades a l’oscil·loscopi.
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Figura 7.20: Pote`ncia injectada en el bus 112 al llarg d’una desconnexio´ del HUT de 5
segons.
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Figura 7.21: Tensio´ en el bus 112 al llarg d’una desconnexio´ del HUT de 5 segons.
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Conclusions
Aquest projecte ha presentat un estudi de la te`cnica de simulacio´ PHIL i ha desenvolupat el dis-
seny i implementacio´ d’una plataforma experimental per a desenvolupar simulacions mitjanc¸ant
aquesta te`cnica assolint els objectius presentats a l’inici.
Primerament s’han analitzat les especificacions necessa`ries que ha de tenir un programari per
a poder realitzar simulacions en temps real de sistemes ele`ctrics i s’han comparat les diferents
alternatives. En aquest sentit, s’ha escollit el PSSrE per a realitzar aquesta tasca. Seguidament,
s’han estudiat els diferents tipus de convertidors esta`tics de pote`ncia necessaris per a poder
desenvolupar la plataforma experimental, aix´ı com els filtres L i LC que els connecten a la xarxa
i al HUT respectivament, triant dos convertidors VSC de dos nivells.
A continuacio´, amb els components que formen la plataforma escollits, s’ha procedit a dissenyar
el sistema de control necessari per a poder controlar els dos convertidors amb les especificacions
desitjades amb respostes ra`pides pero` mantenint l’estabilitat del sistema. Aix´ı doncs, s’ha ob-
tingut un regulador de la tensio´ del bus de cont´ınua en el convertidor costat xarxa, mentre que
en el costat HUT s’ha dissenyat un control per imposar la consigna de tensio´ rebuda des de la
simulacio´ en els temps desitjats fent u´s de controladors ressonants.
Finalment, s’han implementat els controls obtinguts a la plataforma experimental a trave´s de
dos DSPs per a poder comprovar el seu correcte funcionament. En aquest sentit, s’han realitzat
proves experimentals per a validar el funcionament dels dos convertidors per separat, i tambe´
s’ha verificat el funcionament adequat del conjunt del sistema PHIL implementat. Per aixo` s’han
estudiat dos casos: la connexio´ d’una carga real a un generador s´ıncron simulat, i la introduccio´
d’una ca`rrega real a una microxarxa simulada.
Per a futures l´ınies de treball a realitzar, hi ha diferents aspectes a tenir en compte. En primer
lloc, seria interessant utilitzar un altre programari que permete´s escurc¸ar el pas d’integracio´
i tambe´ fes possible estudiar me´s feno`mens com faltes desequilibrades, injeccio´ d’harmo`nics,
etc. En segon lloc, s’haurien d’utilitzar convertidors me´s espec´ıfics amb targetes de control
amb comunicacions ethernet ja integrades permetent escurc¸ar els temps de comunicacio´, aix´ı
com passar de convertidors de tres a quatre branques per a poder controlar el neutre, ampliant
els possibles estudis a realitzar a la plataforma. Per u´ltim, es planteja la possibilitat de, fent
u´s de dues plataformes d’interconnexio´ de pote`ncia, poder realitzar simulacions HUT amb dos
components reals connectats entre ells a trave´s d’un sistema me´s gran simulat.
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Annex A
Impacte ambiental
Durant els darrers anys, des del mo´n de la indu´stria s’ha sotme`s al medi ambient a una pressio´
massa elevada prioritzant el creixement econo`mic sense considerar la sostenibilitat dels projectes
desenvolupats. Per aquest motiu, darrerament s’han impulsat tot un seguit de directrius i normes
per tal d’intentar assegurar un desenvolupament sostenible de la societat.
En aquest apartat s’ha realitzat una avaluacio´ de l’impacte ambiental que suposa aquest projecte.
D’aquesta manera es poden avaluar els aspectes que poden arribar a afectar al medi ambient
per eliminar o reduir el ma`xim el seu impacte.
Els components ele`ctrics i electro`nics utilitzats en la plataforma experimental d’aquest projecte
han de complir les directrius imposades pel reial decret RD 208/2005 sobre la fabricacio´ i gestio´
dels seus residus. Aquest reial decret es basa en dues normatives europees: la normativa de
Restriccio´ de Substa`ncies Perilloses (RoHS) i la normativa de Reciclatge d’Aparells Ele`ctrics i
Electro`nics (RAEE).
A.1 RoHS
La RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e´s la directiva 2002/95/CE, adoptada el febrer
del 2003 per la Unio´ Europea i que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2006. Aquesta limita l’u´s
de materials perillosos en la fabricacio´ de diferents tipus d’equips ele`ctrics i electro`nics, reduint
els riscos del posterior tractament i manipulacio´ dels residus generats.
Concretament, els materials amb u´s restringit so´n: el plom, el mercuri, el cadmi, el crom IV
(crom hexavalent), el PBB (Polibrombifenils) i els PBDE (Polibromodifenil e`ters). Aquests
dos u´ltims elements, so´n substa`ncies retardants de la flama utilitzades en alguns pla`stics. Les
concentracions ma`ximes permeses so´n del 0,1 % del pes, a excepcio´ del cadmi que e´s del 0.01 %.
El 21 de juliol del 2011 es va aprovar la directiva RoHS2 (2011/65/EU), que va entrar en vigor
el 2 de gener del 2013. Aquesta, e´s una evolucio´ de la directiva anterior on es mantenen totes les
restriccions i s’hi afegeix una reavaluacio´ perio`dica dels seus requeriments per ampliar els seus
efectes a nous components ele`ctrics com so´n els cables.
En aquest sentit, els elements implicats en el desenvolupament de la plataforma experimental
d’aquest projecte han estat escollit tenint present aquesta normativa, incloent l’estany utilitzat
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en les soldadures, que te´ baix contingut en plom.
A.2 RAEE
La normativa de Reciclatge d’Aparells Ele`ctrics i Electrote`cnics (RAEE), provinent de la di-
rectiva 2002/96/EC, e´s una llei en vigor des del 13 d’agost del 2005 en tot l’a`mbit de la Unio´
Europea. Aquesta, te´ com a objectiu promoure el reciclatge, la reutilitzacio´ i la recuperacio´ dels
residus d’aquests equips per tal de reduir la contaminacio´.
La plataforma utilitzada en aquest projecte esta` formada per elements fa`cilment reemplac¸ables
en cas d’avaria per ser sotmesos al corresponent proce´s de reciclatge. Aquests estan units amb
soldadures d’estany, de manera que en cas de desmantellament, la majoria dels components es
podrien reutilitzar en altres muntatges.
A me´s a me´s, aquesta plataforma te´ un objectiu experimental i esta` constru¨ıda de forma modular,
a partir d’elements que poden ser substitu¨ıts de manera independent sense afectar a la resta de
la plataforma, reduint els residus generats. D’altra banda, aquest muntatge pot ser utilitzat en
un futur en altres projectes, assegurant la seva reutilitzacio´ fora de l’a`mbit d’aquest projecte.
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Annex B
Pressupost
Per a realitzar el pressupost d’aquest projecte s’han considerat les diferents partides involucrades:
els recursos humans, els recursos materials i els associats al I+D.
B.1 Recursos humans
Aquesta partida te´ en compte les hores invertides al llarg de tot el projecte. Aquestes es divi-
deixen en diferents parts segons el tipus de tasques realitzades:
• Investigacio´: temps dedicat a l’estudi i recerca en temes relacionats amb el projecte, com
so´n l’estat de l’art dels sistemes PHIL, el control de convertidors, aix´ı com l’aprenentatge
dels diferents programaris utilitzats.
• Simulacio´: per´ıode de temps dedicat a plasmar els coneixements adquirits en dissenys
conceptuals i en els sistemes de control emprats, que s’han validat mitjanc¸ant simulacions.
• Implementacio´: temps dedicat a traslladar les etapes anteriors a un sistema real imple-
mentant el codi del control i de les comunicacions, realitzant les proves experimentals i
depurant els errors sorgits.
• Redaccio´ memo`ria: temps dedicat a documentar el projecte recollint tota aquesta infor-
macio´ en una memo`ria.
El cost d’aquestes tasques es pot veure desglossat en la Taula B.1 a continuacio´. Cal tenir en
compte que el cost associat a aquestes hores e´s el d’un enginyer en pra`ctiques i sera` menor al
habitual. Al mateix temps, un enginyer amb me´s experie`ncia hauria dedicat menys hores i el
cost total obtingut acaba sent representatiu.
B.2 Recursos materials i I+D
En aquesta partida s’hi inclouen tots els equips utilitzats durant el projecte, des del material
d’oficina fins a les plataformes experimentals o el programari que s’ha necessitat. Aquest es
troba desglossat a la Taula B.2.
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Concepte Preu[e/h] Temps dedicat (h) Cost total(e)
Investigacio´ 35 250 8.750
Simulacio´ 35 250 8.750
Implementacio´ 35 350 12.250
Redaccio´ memo`ria 20 150 3.000
Subtotal 1.000 32.750
IVA(21%) 6.878
Total 39.627
Taula B.1: Cost dels recursos humans
Gran part d’aquestes eines, pero`, ja han estat utilitzades anteriorment i seran reutilitzades en un
futur. Per aquest motiu no se’ls hi pot imputar la totalitat del seu preu. Per aixo` s’ha considerat
una amortitzacio´ corresponent al temps d’u´s d’aquests elements.
Concepte Preu unitari[e] Unitats Cicle vida [anys] Amortitzacio´
Ordinador Personal 600 2 4 300
Code Composer Studior 0 1 - 0
Matlabr 2014 0 1 - 0
PSSrE 0 1 - 0
Emulador USB per a DSP 200 2 5 80
Oscil·loscopi Yokogawa 6.000 1 5 300
Sonda tensio´ diferencial 150 2 4 75
Mult´ımetre 150 1 5 25
Pinc¸a corrent 150 2 4 76
Autotransformador 150 1 5 30
Font d’alimentacio´ 230 1 5 46
Plataforma Back-to-Back 20.000 1 5 4.000
Concerto Cotrol stick 430,90 1 5 86,18
Banc Resiste`ncies (15 kW ) 3.000 1 10 300
Total (IVA inclo`s) 5.318,16
Taula B.2: Cost dels recursos materials i I+D
B.3 Cost total
Considerant les partides mostrades anteriorment el preu total es pot veure a la Taula B.3. S’hi
ha afegit una partida d’imprevistos on s’hi inclouen costos no esperats i substitucions de material
que s’hagi pogut malmetre durant el projecte. Aquesta partida s’ha estimat d’un 5 %.
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Partida Cost[e]
Recursos humans 39.627
Recursos materials i I+D 5.318,16
Imprevistos 2.247,26
Total (IVA inclo`s) 44.945,16
Taula B.3: Cost total del projecte
Data: 7 d’abril de 2015.
Signatura: Ricard Ferrer i San Jose´.
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Annex C
Transformades de Park i Clarke
La depende`ncia del temps de les magnituds ele`ctriques i la seva naturalesa sinuso¨ıdal pot di-
ficultar el seu control. Per aquest motiu, e´s habitual transformar les magnituds en referencia
abc a una referencia ortogonal qd0, aconseguint unes senyals de magnitud constant que perme-
ten facilitar el disseny del seu control. La transformacio´ matema`tica que ho permet s’anomena
transformada de Park [31].
C.1 Transformada de Park
Hi ha diferents tipologies de transformades, i en aquest projecte s’ha utilitzat aquella que mante´
el mo`dul de les tensions i dels corrents. La transformacio´ e´s la segu¨ent:
[xqd0] = T (θ) [xabc] (C.1)
on la matriu T (θ) e´s:
T (θ) =
2
3
 cos(θ) cos(θ − 2pi3 ) cos(θ + 2pi3 )sin(θ) sin(θ − 2pi3 ) sin(θ + 2pi3 )
1
2
1
2
1
2
 (C.2)
Al ser T (θ) una matriu invertible, e´s possible aplicar una transformada de Park inversa i acon-
seguir expressar un vector xdq0 en referencia abc:
[xabc] = T (θ)
−1 [xdq0] (C.3)
on la matriu de la transformada de Park inversa T (θ)−1 e´s la segu¨ent:
T (θ)−1 =
 cos(θ) sin(θ) 1cos(θ − 2pi3 ) sin(θ − 2pi3 ) 1
cos(θ + 2pi3 ) cos(θ +
2pi
3 ) 1
 (C.4)
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C.2 Transformada de Clarke
En el cas particular en el que la la velocitat de gir de la referencia dθ/dt = 0 e´s nul·la, l’angle de
la transformacio´ sera` constant. En el cas d’agafar θ = 0, s’obte´ la transformada de Clarke que
tambe´ te´ la seva inversa:
[xαβ0] = Tαβ0 [xabc] (C.5)
[xabc] = T
−1
αβ0 [xαβ0] (C.6)
on les corresponents matrius per fer efectuar les transformacions respectives per a poder treballar
amb la refere`ncia αβ0, tambe´ coneguda com a refere`ncia estaciona`ria, presenten les segu¨ents
expressions [28]:
Tαβ0 =
2
3
 1 −12 −120 −√32 √32
1
2
1
2
1
2
 (C.7)
T−1αβ0 =
 1 0 1−12 −√32 1
−12
√
3
2 1
 (C.8)
Ricard Ferrer i San Jose´
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop 101
Annex D
Comunicacions
D.1 Introduccio´
En aquest annex es descriuen totes les comunicacions emprades en el desenvolupament d’aquest
projecte i que han servit per comunicar els diferents DSPs entre ells, aix´ı com els DSPs amb
l’ordinador que du a terme la simulacio´ en temps real. Els tres esta`ndards de comunicacio´
utilitzats han estat el SPI, el CAN i el TCP/IP.
D.2 Bus SPI
EL bus SPI (Serial Peripheral Interface) e´s un esta`ndard de comunicacio´ en el que el flux
d’informacio´ e´s regulat mitjanc¸ant un senyal de rellotge i, per tant, e´s un protocol s´ıncron. En
una comunicacio´ entre dispositius mitjanc¸ant un bus SPI sempre n’hi haura` un que actuara` com
a ma`ster i que sera` el que imposara` la senyal de rellotge, i un o me´s dispositius que actuaran
com a esclaus.
La connexio´ entre dos microcontroladors mitjanc¸ant un bus SPI consta de 4 cables:
• Senyal de rellotge (CLK): aquest e´s el senyal que marcara` la sincronitzacio´. En cada senyal
de rellotge s’enviara` i es llegira` un bit.
• Senyal del ma`ster a l’esclau (MOSI o Master Output Slave Input): porta les dades que
surten del ma`ster i van cap a l’esclau.
• Senyal de l’esclau al ma`ster (SOMI o Slave Output Master Input): porta les dades que
surten de l’esclau i van cap al ma`ster.
• Senyal d’activacio´ (SS): senyal que serveix, en cas d’haver-hi me´s d’un dispositiu esclau,
per seleccionar aquell microcontrolador amb el que el ma`ster vol establir la comunicacio´.
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Figura D.1: Esquema de la connexio´ entre dos dispositius mitjanc¸ant un bus SPI
Les caracter´ıstiques del perife`ric del bus SPI de Texas Instruments utilitzat en aquest projecte
so´n les segu¨ents:
• Dos possibles modes per a cada dispositiu: esclau i ma`ster.
• 125 possibles velocitats de transmissio´ programables.
• Possibilitat d’enviar paraules d’entre 1 i 16 bits.
• Quatre possibles configuracions del rellotge que permeten enviar i rebre dades en diferents
punts de la senyal de sincronitzacio´.
• Dos buffers de 16 paraules.
D.3 Model de refere`ncia de capes OSI
La ISO/IEC 7498-1 defineix els sistemes de comunicacio´ mitjanc¸ant un sistema de capes. Aquest,
estableix un model de refere`ncia amb 7 capes diferents, en el que cada arquitectura pot utilitzar
totes les capes tot i que algunes poden ser prescindibles.
• Capa f´ısica (Capa1): defineix les especificacions fisiques i ele`ctriques de la connexio´, com
poden ser les carcater´ıstiques del cable, el nombre de cables o els nivells de tensio´.
• Capa d’enllac¸ de dades (Capa 2): s’ocupa del direccionament f´ısic, acce´s al medi, deteccio´
d’errors, de la distribucio´ ordenada de les trames i del control del flux.
• Capa de xarxa (Capa 3): s’encarrega de la transmissio´ de paquets de dades entre dos
nodes, encara que aquests dos no estiguin connectats directament. Aqu´ı s’especifica la
ruta a seguir per connectar dos dispositius.
• Capa de transport (Capa 4): la seva funcio´ e´s la de transferir els paquets de dades d’un
node a un altre de forma segura.
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• Capa de sessio´ (Capa 5): la seva funcio´ e´s la de controlar l’inici i el final de cada sessio´ de
comunicacio´. Normalment e´s prescindible.
• Capa de presentacio´ (Capa 6): aquesta capa es podria dir que actua com a traductor entre
la capa d’aplicacio´ superior i les inferiors. Pot permetre la comunicacio´ entre equips amb
representacions diferents o tambe´ es pot utilitzar pel xifratge o compressio´ de la informacio´.
• Capa d’aplicacio´ (Capa 7): Aquesta capa s’utilitza per definir l’aplicacio´ final de la comu-
nicacio´.
Aquest sistema ens permet definir l’arquitectura de diferents sistemes de comunicacions, i seran
utilitzats a continuacio´ per definir el bus CAN i la comunicacio´ per TCP/IP.
D.3.1 Bus CAN
El bus CAN (Controler Area Network) e´s un protocol de comunicacio´ esta`ndard per a comunicar
microcontroladors entre ells, originalment desenvolupat per la indu´stria de l’automo`bil, pero` que
ha este`s la seva presencia en altres aplicacions.
Aquest protocol pot ser explicat a trave´s del model de capes OSI, tal i com es mostra a la Figura
D.2, de la segu¨ent manera:
• Capa d’aplicacio´: en aquest cas l’aplicacio´ e´s la de comunicar els dos convertidors entre
ells enviant-se l’estat en el que es troben i les alarmes corresponents en el cas en que s’hagi
d’aturar la simulacio´ i procedir a la desca`rrega del bus DC.
• Capa d’enllac¸ de dades: aquesta e´s la capa on es troba la major part del protocol CAN.
Inclou la creacio´ del paquet del missatge, la deteccio´ d’errors, la verificacio´ de la rebuda
del missatge i la sincronitzacio´ dels rellotges dels diferents elements que formen el bus.
• Capa f´ısica: defineix els aspectes de l’enllac¸ f´ısic del bus. Tot i que les especificacions
relacionats amb el nivell de tensio´ i corrent, aix´ı com el nombre de conductors venen
determinades per normatives, els aspectes meca`nics d’aquesta capa, com e´s el connector, no
estan formalment definits. El connector que s’utilitza me´s usualment e´s un D-subminiature
(D-SUB) de 9 pins, dels quals nome´s 4 so´n utilitzats de la segu¨ent forma:
– pin 2: CAN-LOW (CAN-)
– pin 3: GND (ground)
– pin 7: CAN-HIGH (CAN+)
– pin 9: CAN V+ (power)
D.3.2 Protocol TCP/IP
Per tal de dur a terme les comunicacions entre l’ordinador on es desenvolupa la RTS i el pont de
comunicacions, s’ha utilitzat el protocol TCP/IP per ethernet. Si s’explica a partir de les capes
OSI, tal com es veu a la Figura D.3, les capes 5, 6 i 7 es troben agrupades en una sola capa
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Figura D.2: Bus CAN segons el model de refere`ncia de capes OSI.
on hi haura` l’aplicacio´ desenvolupada per l’usuari, que en aquesta aplicacio´ e´s rebre i enviar les
senyals apropiades amb la RTS. En aquest cas, la capa f´ısica, e´s a dir el medi pel qual es fan
les comunicacions, e´s a trave´s d’un cable ethernet. Per u´ltim, les dues capes me´s importants en
aquest protocol seran les capes 3 i 4 que s’explicaran me´s detalladament a continuacio´.
Figura D.3: Protocol TCP/IP segons el model de refere`ncia de capes OSI.
Internet Protocol (IP)
El protocol d’Internet (IP), que forma part de la capa 3 segons el model OSI, te´ principalment
dues funcions: adrec¸ar i fragmentar. L’adrec¸at serveix per enviar els missatges a les adreces
apropiades i seleccionar la millor ruta possible per la xarxa. D’altra banda, el fragmentat
consisteix en dividir el missatge en petits paquets i enviar-los per diverses rutes.
Es poden definir direccions IP fixes tant per l’ordinador com per l’enllac¸ de comunicacions
connectat els dos elements directament entre s´ı. En aquest projecte, pero`, al necessitar que
l’ordinador on es desenvolupa la RTS tingui connexio´ a la xarxa global per a poder fer u´s de la
llice`ncia, s’ha utilitzat aquesta xarxa per a la comunicacio´. Aix´ı doncs, e´s necessari cone`ixer les
dues direccions IP abans de poder desenvolupar cap simulacio´.
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Transmission Control Protocol (TCP)
A la capa 4 s’hi troba el protocol TCP. Aquest s’encarrega d’establir la connexio´ entre dos dispo-
sitius amb la garantia se que tots els paquets seran rebuts pel destinatari sense errors i en l’ordre
corresponent. Tambe´ defineix el port pel qual es produeix la comunicacio´ permetent a mu´ltiples
aplicacions fer u´s del protocol al mateix temps. Existeix un altre protocol alternatiu a la mateixa
capa que tambe´ s’utilitza habitualment anomenat User Datagram Protocol (UDP). Aquest e´s
me´s ra`pid que el TCP, pero` no garanteix que els paquets enviats arribin al destinatari, i si ho
fan, no incorpora mecanismes per la deteccio´ d’errors. Tot i que per l’aplicacio´ desenvolupada en
aquest projecte es podria fer mitjanc¸ant UDP sense que aixo` supose´s la pe`rdua de moltes dades
ni eficie`ncia i aconseguint temps de comunicacio´ me´s petits, s’ha optat per el protocol TCP
donat que un guany en el temps de comunicacio´ no hague´s perme`s baixar el pas d’integracio´ de
la simulacio´ ja que el coll d’ampolla es trobava en el temps utilitzat pel programari de simulacio´.
En futures plataformes on s’utilitzin altres tipus de programari, pot ser interessant utilitzar el
protocol UDP.
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Annex E
Modulacio´ Vectorial de les tensions
E.1 Introduccio´
Un cop calculades les tensions que ha d’aplicar el convertidor VSC es poden utilitzar diferents
te`cniques de modulacio´ per tal de sintetitzar-les [32]. N’hi ha una gran varietat d’existents,
i cada una d’elles determina la qualitat de la tensio´ de sortida, les pe`rdues de commutacio´,
l’arrissat del corrent i l’aprofitament del bus de cont´ınua.
La modulacio´ per amplada de polsos o Pulse Width Modulation (PWM) e´s la me´s extesa i
utiliztada. Dins d’aquest grup es poden trobar diferents metodologies com la cla`ssica SPWM
(Sinusoidal Pulse Width Modulation) que esta basada en la comparacio´ d’una ona portadora
de les caracter´ıstiques desitjades amb una senyal triangular a la frequ¨e`ncia de commutacio´.
Tambe´ existeixen diverses variants que aconsegueixen un aprofitament me´s gran del bus DC a
base d’injectar tercer harmo`nic. En aquest projecte s’ha utilitzat la modulacio´ SVPWM (Space
Vector Pulse Width Modulation) en que es redueixen les pe`rdues per commutacio´ i s’aconsegueix
millorar el comportament harmo`nic.
E.2 Space Vector Pulse Width Modulation
En l’inversor de tres branques i dos nivells que s’ha utilitzat en aquest projecte (Figura E.1),
aquesta te`cnica, de la mateixa manera que aquelles que injecten tercer harmo`nic, es basa en la
fluctuacio´ de la senyal 0-n.
Considerant aquest inversor i tenint en compte que per cada branca l’interruptor inferior estara`
en l’estat contrari que el superior, es poden donar les 8 possibles configuracions il·lustrades a
la Figura E.2. Cada una d’aquestes configuracions es pot representar mitjanc¸ant l’estat del
interruptor superior de cada branca indicant si esta` obert (0) o tancat (1).
Si es calcula el vector espacial de tensions, que ve determinat per la suma vectorial del valor
instantani de les fases a, b i c, aquest segueix una trajecto`ria c´ıclica. En el cas de ser un sistema
sime`tric i equilibrat sense component homopolar, aquesta trajecto`ria e´s un cercle situat al pla αβ
(veure Annex C). En aquest pla, els vectors espacials resultants en cada una de les configuracions
possibles presentades i que es mostren a la Taula E.1 [33], formaran un hexa`gon en aquest pla,
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Figura E.1: Inversor de tres branques i dos nivells
Figura E.2: Possibles estats d’un convertidor de tres branques i dos nivells
on sis d’aquests estats, anomenats actius, formaran els ve`rtexs, mentre que els dos restants,
anomenats estats en zero, estaran en el centre E.3. D’aquesta manera es poden definir 6 sectors
de 60◦.
Aix´ı doncs, fent commutar els interruptors de pote`ncia en els diferents estats durant el temps
prec´ıs, es pot aconseguir modular la tensio´ desitjada. L’algoritme per aconseguir-ho seguira` els
segu¨ents passos:
1. Trobar en quin sector de l’hexa`gon es troba el vector desitjat a partir de les equacions:
Vsum =
√
v2α + v
2
β (E.1)
θsum = arctan
vβ
vα
(E.2)
2. En cas que no es trobi en el primer sector, es busca l’angle equivalent a partir de l’expressio´:
θsec1 = θsum − pi
3
(n− 1) (E.3)
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Figura E.3: Representacio´ vectorial de les tensions de l’inversor de tres branques i dos
nivells en el pla αβ.
3. Amb els valors Vsum i θsum, s’assolira` vector desitjat fent commutar els interruptors de po-
te`ncia entre les diferents configuracions que delimiten el sector de l’hexa`gon corresponent.
El temps en que s’haura` d’estar en cada un dels estats ve fixat per les expressions [34]:
tv1 =
√
3Vsum
2EDC
Ts sin
(pi
3
− θsec1
)
(E.4)
tv2 =
√
3Vsum
2EDC
Ts sin (θsec1) (E.5)
On Ts e´s el per´ıode de commutacio´ tv1 i tv2 so´n els temps corresponents als vectors actius
que delimiten el sector corresponent, mentre que la resta del per´ıode de commutacio´ es
repartira` entre els dos vectors zero.
tv0 = tv7 =
T − tv1 − tv2
2
(E.6)
Utilitzant aquesta te`cnica es podran sintetitzar tensions el vector espacial de les quals estigui dins
la circumfere`ncia inscrita dins l’hexa`gon, amb un radi de
√
3EDC/3. Es poden obtenir tensions
me´s elevades (sempre mantenint-se dins de l’hexa`gon), utilitzant te`cniques de sobremodulacio´
amb el cost de la injeccio´ d’harmo`nics.
Ricard Ferrer i San Jose´
110
Disseny i implementacio´ d’una plataforma experimental
per al desenvolupament de simulacions Power Hardware in the Loop
Vector qa qb qc va0 vb0 vc0 van vbn vcn vα vβ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 EDC 0 0
2
3EDC
−1
3 EDC
−1
3 EDC
2
3EDC 0
2 1 1 0 EDC EDC 0
1
3EDC
1
3EDC
−2
3 EDC
1
3EDC
−√3
3 EDC
3 0 1 0 0 EDC 0
−1
3 EDC
2
3EDC
−1
3 EDC
−1
3 EDC
−√3
3 EDC
4 0 1 1 0 EDC EDC
−2
3 EDC
1
3EDC
1
3EDC
−2
3 EDC 0
5 0 0 1 0 0 EDC
−1
3 EDC
−1
3 EDC
2
3EDC
−1
3 EDC
√
3
3 EDC
6 1 0 1 EDC 0 EDC
1
3EDC
−1
3 EDC
1
3EDC
1
3EDC
√
3
3 EDC
7 1 1 1 EDC EDC EDC 0 0 0 0 0
Taula E.1: Tensions corresponents a cada vector generador.
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Annex F
Me`todes de discretitzacio´
En el moment d’implementar els controls dissenyats en aquest projecte, caldra` abans passar-los
a temps discret. En el cas del convertidor xarxa, l’estudi s’ha fet en temps continu i despre´s s’ha
utilitzat la transformada bilineal explicada en me´s detalla continuacio´. El convertidor HUT, al
utilitzar controladors PR, la seva discretitzacio´ presenta me´s dificultats.
F.1 Transformada bilineal
En la transformada bilineal o transformada de Tustin, per a passar de temps continu a temps
discret, la relacio´ entre els dos espais ve donada per:
z = eTs =
esTs/2
e−sTs/2
≈
1 +
sTs
2
1− sTs
2
(F.1)
on Ts e´s el temps de mostreig.
Per tal de passar del domini s al z, a les funcions de transfere`ncia obtingudes s’efectua la
substitucio´:
s =
2
Ts
(z − 1)
(z + 1)
(F.2)
F.2 Discretitzacio´ del PR
Els controladors PR, al tenir un guany molt gran per una banda molt estreta so´n molt sensibles
als processos de discretitzacio´. Un moviment dels seus pols fara` que les senyals a la frequ¨e`ncia de
control tingui error permanent no nul, i un eixamplament de la seva banda, amplificara` senyals
i sorolls no desitjats.
Els me`todes de discretitzacio´ principals so´n: Backward Euler, Forward Euler, Tustin, Tustin
amb prewarping, impuls invariant, ZOH, FOH i zero-pole matching. Tenint en compte que tal
i com s’ha dit en el cap´ıtol 5 un PR pot e´sser descompost en dos integradors, combinant les
opcions presentades surten varies discretitzacions possibles.
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Al utilitzar alguna d’aquestes opcions els pols es mouran i sortiran del cercle unitari convertint
el sistema en inestable (pols a fora del cercle) o atenuant la seva resposta cap a zero (pols
a l’interior). Si nome´s es tenen en compte aquelles que mantenen els pols al cercle unitari i
s’analitzen les seves propietats, la millor opcio´ e´s la discretitzacio´ amb el FOH [35].
Aquesta opcio´ presenta un guany infinit teo`ric, sense cap desviacio´ de la frequ¨e`ncia de refe-
re`ncia (ni en els seus mu´ltiples harmo`nics en cas de que es vulgui incloure’ls). Aix´ı doncs, la
transformacio´ amb un FOH sera`:
X(z) =
(1− z−1)2
z−1Ts
F
{
L−1
[
X(s)
s2
]
t=kTs
}
(F.3)
Per tant, el controlador PR un cop discretitzat tindra` l’expressio´:
GPR(z) =
1− cos(ωTs)
ωTs
z2 − 1
z2 − 2z cos(ωTs) + 1 (F.4)
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Annex G
Fotografies de l’equip utilitzat
En aquest apartat es mostren imatges de la plataforma experimental implementada, els seus
components principals i l’equip de treball utilitzat per a l’execucio´ d’aquest projecte.
A la Figura G.1, es veuen els equips utilitzats en el lloc de treball.
Figura G.1: Lloc de treball.
L’armari del back-to-back es pot veure en detall i obert a la Figura G.2 a continuacio´, on s’hi
poden observar els elements que el conformen.
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Figura G.2: Armari del back-to-back obert.
Les targetes de control utilitzades so´n les que es mostren a la Figura G.3 per als dos convertidors,
i la de la Figura G.4 per l’enllac¸ de comunicacions.
Figura G.3: Model de la placa de control utilitzada pels dos convertidors.
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Figura G.4: Placa de control utilitzada per l’enllac¸ de comunicacions.
Com a ca`rrega per al HUT, s’han utilitzat les resistpencies de 15 kW que es mostren a la Figura
G.5.
Figura G.5: Ca`rregues resistives utilitzades per es proves experimentals.
Per u´ltim, a la Figura G.6 es mostra l’oscil·loscopi de 4 canals utilitzat, de la marca comercial
Yokogawa.
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Figura G.6: Oscil·loscopi Yokogawa DLM2024.
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